
Gázszerelő szakember részére

Szerelési utasítás

turboTOP plus, turboTOP pro, aquaPLUS, turboTEC pro

1. Rész: 60/100 mm 

koncentrikus rendszer

2. Rész: 80/120 mm 

koncentrikus rendszer

3. Rész: 80/80 mm 

elkülönítve szerelt 

rendszer

Levegő-/füstgázelvezető rendszer

HU
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Törvényi előírások Milyen szabványokat és irányelveket kell betartani? 5

Oldal

§
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A levegő-/füstgázelvezető rendszer

tervezése
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Csatlakozás Ø 80 mm-es füstgázvezetékre 

helyiséglevegőtől független üzemmód, a levegő koncentrikus kéményaknán keresztül

60

Törvényi előírások Milyen szabványokat és irányelveket kell betartani? 5

Oldal

§

A levegő-/füstgázelvezető rendszer szerelését csak
szakember végezheti, aki egyben az érvényben lévő
előírások, műszaki szabályok és irányelvek
betartásáért is felelős.
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§
TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK

Milyen szabványokat és

irányelveket kell betartani?

A Vaillant gyártmányú zárt eęgésterű
aquaPLUS, Turbotop PRO és PLUS fűtő- és
kombi gázkészülékek az Európai Közösség
gázkészülékekre vonatkozó 90/396/EWG
sz. irányelvének megfelelően
füstgázelvezetéssel együtt üzemelő
gázkészülékek, így rendszer tanúsítással
rendelkeznek. A levegő-/ füstgázelvezető
rendszer szerelési utasítása része a
tanúsításnak, melyre a típusvizsgálati
engedély is hivatkozik. A Vaillant
cikkszámokkal megjelölt levegő-/
füstgázelvezetésre szolgáló elemek jelen
szerelési útmutató rendelkezéseinek
megfelelő beépítése biztosíték a tanúsítási
feltételek betartására. 

• A gázkészülékkel együtt szállított
levegő-/füstgázelvezető rendszerek
szerelésére a DVGW-TRGI 1996
rendelkezései érvényesek.

• A levegő-/füstgázelvezető rendszerek
szerelését csak arra feljogosított
szakember végezheti el, aki egyben az
előírásszerű kivitelezésért is felelős.

• Ezenkívül a fali gázkészülék szerelési
utasításában felsorolt előírásokat,
műszaki szabályokat és irányelveket is
be kell tartani.

• A füstgázelvezető rendszer
kivitelezésénél eleget kell tenni az
országos építési rendeleteknek, az
építészeti feltételeknek, a helyi
előírásoknak és műszaki szabályoknak.

• A levegő-/füstgázelvezető rendszert
emberi tartózkodásra szolgáló
helyiségeken nem szabad
keresztülvezetni.

• A levegő-/füstgázelvezető rendszert,
illetve az ahhoz tartozó hosszabbító
csöveket nem szükséges biztonsági
védőtávolságra vezetni éghető
anyagoktól, illetve éghető anyagokat
tartalmazó épületelemektől, mivel a
készülék névleges hőteljesítményénél
ezen anyagok felületén alacsonyabb
hőmérséklet alakul ki, mint a
megengedett 85 °C-os felületi
hőmérséklet.

• Külön vezetett levegő-/
füstgázelvezetés esetén üzem közben a
füstgázcső felületén magas
hőmérséklet alakul ki. Biztosítsa a
füstgázcsövet véletlen megérintés
ellen. Az éghető anyagokat tartsa
megfelelő távolságban a füstgázcsőtől
vagy másképpen gondoskodjon azok
védelméről.

• Villámhárítóval felszerelt épület esetén
a levegő-/füstgázcsövet be kell kötni a
villámvédelmi rendszerbe.

• A tetőhéjazaton keresztülvezetett
levegő-/füstgázelvezető tartozékok
szerelése esetén figyelembe kell venni,
hogy a füstgázban lévő vízgőz
kedvezőtlen időjárási viszonyok között
jégként kicsapódhat a tetőn vagy a
tetőfelépítményeken.
A vevőnek kell gondoskodnia arról,
hogy az így képződő jég ne
csúszhasson le a tetőről. Ehhez
szükség esetén megfelelő
védőszerkezetet kell a tetőre
felszerelni (például megfelelő
hófogókat).

• A szerelés során ügyelni kell arra, hogy
fémhulladékok, forgácsok,
vakolatdarabok ne maradjanak benn a
levegő-/füstgázelvezető rendszerben.

• A füstgázelvezető rendszer
szerelésekor ügyelni kell arra, hogy
ahhoz csak azonos anyagból készült
füstgázcsöveket szabad felhasználni.
Ha a  füstgázelvezető rendszer
vízszintes része alumíniumból, a
függőleges pedig műanyagból,
nemesacélból vagy üvegből készült,
függőleges részénél a különböző
anyagok kapcsolódási pontjain
kondenzvíz-csapdát kell beépíteni a
rendszerbe.

• Fontos tudnivaló:
Korábban olajtüzeléshez használt,
jelenleg pedig égési levegő
bevezetésére használni kívánt
kémények esetén ajánlatos a helyileg
illetékes kéményseprő vállalat
szakemberével minden szóba jöhető
kéményaknát ellenőriztetni és az adott
kéményaknát kitisztíttatni, mielőtt a
fűtési rendszer helyiséglevegőtől függő
üzemeltetéséhez a kéményaknába
füstgázvezetéket szerelnének be.
Ha a kéményt nem lehet kellőképpen
kitisztítani/ellenőrizni (például annak
szerkezeti adottságai miatt), akkor a
fűtési rendszert helyiséglevegőtől
függő üzemmódban kell üzemeltetni.

A füstgázelvezető rendszert az
országos építésügyi
jogszabályok szerint kell
létesíteni, ezért egyeztesse azt a
helyileg illetékes kéményseprő
vállalattal.
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Hosszabbító csövek, koncentrikus, 
0,5 m hosszú, – Ø 60/100

A LEVEGŐ-/FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER TERVEZÉSE

Milyen tartozékok

szerelhetők be?

303 800 = függőleges tetőátvezető-rendszer (fekete)

303 845 = vízszintes fali átvezető rendszer

303 806 = teleszkópos fali /tetőátvezető rendszer

303 810 = LAS-csatlakozás

A levegő-/füstgázelvezető rendszer elemei Cikkszám

303 800 303 806

303 801 x x

Hosszabbító csövek, koncentrikus, 
1,0 m hosszú, – Ø 60/100

303 802 x x

Teleszkópos hosszabbító cső, koncentrikus,
0,5 - 0,79 m hosszú, – Ø 60/100

303 804 x x

Kondenzvíz-kifolyó 303 805 x x

Könyökcsövek, koncentrikus (2 darab), 
45° –  Ø 60/100

303 809 x x

Könyökcső, koncentrikus, 
90° – Ø 60/100 303 808 x x

Csőbilincsek (5 darab), Ø 100 303 821 x x

Nyitható csőtoldat , Ø 60/100 303 816 x x x

x

x

x

x

x

x

303 810

Készülékadapter
Ø 60/100  → Ø 63/95,5

303 813 x x x

Ferde tetőhöz szükséges tetőlezáró idomok 9076 
(fekete)

x

Lapostető-gallér 9056 x

303 807

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Jégfogó rács függőleges tetőátvezetéshez
303 096
(fekete) x

Jégfogó rács vízszintes fali átvezetéshez 300 865 xx

Könyökcső, koncentrikus,
15° – Ø 60/100 303 820 x x xx

Hosszabbító csövek, koncentrikus, 
2,0 m hosszú, – Ø 60/100

303 803 x xx

Védőrács 300 712 xx

mérő / vizsgálónyÍlás, Ø 60/100 303 827 x x xx

Nyitható csőtoldat tisztítónyílással 303 837 x x xx

90°-os könyökcső tisztítónyílással 303 836 x x xx

Teleszkópos illesztő idom, koncentrikus
0,29 m – 0,46 m hosszú, – Ø 60/100 303 819 x x xx
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A LEVEGŐ-/FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER TERVEZÉSE

7

1.2. ábra: Hosszabbító csövek, Ø 60/100

4
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4

3
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1.4. ábra: Könyökcsövek, Ø 60/100

Könyökcső, 90°, Ø 60/100
Nr. 303 808

Könyökcsövek, 45° (2 darab), Ø 60/100
Nr. 303 809

1.3. ábra: Teleszkópos hosszabbító cső

Teleszkópos hosszabbító cső, 
0,5 – 0,79 m, Ø 60/100
Nr. 303 804

Hosszabbító cső, 0,5 m, Ø 60/100
Nr. 303 801

Hosszabbító cső, 1,0 m, Ø 60/100
Nr. 303 802

Hosszabbító cső, 2,0 m, Ø 60/100 
Nr. 303 803
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1.1. ábra: Készülékadapterek

Kondenzvíz-kifolyó, Ø 60/100
Nr. 303 805
(kondenzvíz-kifolyóval) 
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33 - 56

A LEVEGŐ-/FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER TERVEZÉSE

1.8. ábra: Tetőlezáró idomok ferde tetőhöz

Tetőlezáró idomok ferde tetőhöz
Nr. 9076 (fekete)

G
U

_L
A

Z
 4

1/
0

Könyökcső, 15°, Ø 60/100
Nr. 303 820

Teleszkópos illesztő idom, Ø 60/100
Nr. 303 819

135

145

1.7. ábra: Nyitható csőtoldat, Ø 60/100

Nyitható csőtoldat, Ø 60/100 
Nr. 303 816
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1.6. ábra: Csőbilincsek, Ø 100

Csőbilincsek, Ø 100 (5 darab)
Nr. 303 821
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1.5. ábra: Teleszkópos illesztő idom LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
70

/0
G

B

☞ A csővezetékek rögzítésére szolgálnak.
Hosszabbító csövenként 1 bilincset kell
felhasználni.

8
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A LEVEGŐ-/FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER TERVEZÉSE

9

1.12. ábra: Védőrács G
W

 15
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1.9. ábra: Lapostető-gallér

1.10. ábra: Jégfogó rács
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1.11. ábra: Jégfogó rács ic
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Lapostető-gallér
Nr. 9056

Jégfogó rács függőleges
tetőátvezetéshez
Nr. 303 096 (fekete)

Jégfogó rács vízszintes
tetőátvezetéshez
Nr. 303 865

Védőrács
Nr. 300 712

☞ Akkor szükséges, ha a levegő-/
füstgázelvezetés járható helyeken és 
2 m-nél alacsonyabb magasságban
végződik.
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A LEVEGŐ-/FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER TERVEZÉSE

10

1.13. ábra: 90°-os könyökcső tisztítónyílással

1.14. ábra: Nyitható csőtoldat tisztítónyílással

13
3

1.15. ábra: mérő / vizsgálónyÍlás, Ø 60/100 30
3 

8
27

_I
A

90°-os könyökcső tisztítónyílással
Nr. 303 836

Nyitható csőtoldat tisztítónyílással
Nr. 303 837

mérő / vizsgálónyÍlás, 
Ø 60/100
Nr. 303 827
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A LEVEGŐ-/FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER TERVEZÉSE
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Milyen hosszú csőszakaszokat szabad összeszerelni?

☞ 12 kW teljesítményű készülékeknél 
4 m-rel hosszabb cső esetén
kondenzátumcsapdát (cikkszám 
303 805) kell beépíteni.

Tartozékok Cikkszám 12 kW 20 kW 24 kW 28 kW
24 kW

turboTEC pro

Függőleges
tetőátvezető

rendszer
303 800

max.
megengedett
koncentrikus

csőhossz 

6,3 m 6,3 m 5,5 m 4,3 m 5,5

Minden beépített 90°-os könyökcsőnél 1,0 m-rel csökken a csőhossz.
Minden beépített 45°-os könyökcsőnél 0,5 m-rel csökken a csőhossz.
Minden beépített egyenes ellenőrző idom (308 825) eseten 1,0 m-rel csökken a
csőhossz.
Minden beépített ellenőrző-T-idom (308 826) eseten 3,0 m-rel csökken a csőhossz.

Vízszintes fali
átvezető rendszer

Teleszkópos
fali/tető átvezető

rendszer

300 807

303 806

max.
megengedett
koncentrikus

csőhossz

5,3 m +
1 könyökcső

5,3 m +
1 könyökcső

4,5 m +
1 könyökcső

3,3 m +
1 könyökcső

4,5 m +
1 könyökcső

Minden további 90°-os könyökcső esetén 1,0 m-rel csökken a csőhossz.
Minden további 45°-os könyökcső esetén 0,5 m-rel csökken a csőhossz.
Minden beépített egyenes ellenőrző idom (308 825) eseten 1,0 m-rel csökken a
csőhossz.
Minden beépített ellenőrző-T-idom (308 826) eseten 3,0 m-rel csökken a csőhossz.

LAS-csatlakozás 303 810

max.
megengedett
koncentrikus

csőhossz

1,4 m + 3 könyökcső
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A LEVEGŐ-/FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER TERVEZÉSE

A füstgázcső-szűkítőgyűrűk

kiválasztása és beszerelése

A levegő-/füstgázelvezető rendszer
egyenértékű teljes hossza a bal oldali
táblázatnak megfelelően az egyenes
csőszakaszok összeadásából és a
könyökcsövek, mint alakos idomok
ellenállásaiból adódik ki.

A könyökcsövek ellenállásaként a
következő értékeket kell a vezetékhossz
értékéhez hozzáadni:

– 90°-os könyökcsövenként 1,0 m,

– 45°-os könyökcsövenként 0,5 m.

• A bal oldali táblázat alapján határozza
meg, hogy kell-e használnia az A, C
vagy az D jelű füstgázcső-
szűkítőgyűrűt.

• Helyezze  be a füstgázcső-
szűkítőgyűrűt (1) a fali gázkészülék
csatlakozójába (3).

• Illessze be a cső végét (2) a fali
gázkészülék csatlakozójába (3).

Egyenértékű teljes hossz (beleértve a függőleges tetőátvezető rendszert, illetve a
vízszintes fali átvezető rendszert, valamint a könyökcsöveket) 

Készülék-
teljesítmény 

12 kW 20 kW 24 kW 28 kW
24 kW

turboTEC pro

A szűkítő-gyűrű --- < 6,3 m --- --- < 1,5 m

C szűkítő-gyűrű --- --- < 5,5 m --- 1,5 - 3,0 m

D szűkítő-gyűrű --- --- --- < 2,3 m 3,0 - 4,0 m

Nem kell 
szűkítő-gyűrű

--- --- --- > 2,3 m 4,0 - 5,5 m
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A LEVEGŐ-/FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER TERVEZÉSE

1.16. ábra: A füstgázcső-szűkítőgyűrűk beszerelése
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KONDENZVÍZ-KIFOLYÓ FELSZERELÉSE
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2.2. ábra: A készülékadapter felszerelése LA
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Kondenzvíz-kifolyó, Ø 60/100
Nr. 303 805 

A készlet tartalma:

• kondenzvíz-kifolyó,

• 48 mm-es bilincs (2 darab),

• szifon,

• kondenzvíz-tömlő,

• 2 biztosító bilincs,

• tartó.

Szerelés

☞ Kizárólag a fali gázkészülékkel együtt
szállított kondenzvíz-kifolyót és szifont
szabad használni.

• A csőszerelés megkezdése előtt
válassza ki a szükséges füstgáz-
szűkítőgyűrűt (12. oldal).

• A 12. oldalon ismertetett módon
szerelje be a füstgáz-szűkítőgyűrűt.

• Dugja be a kondenzvíz-kifolyót (1) a fali
gázkészülék füstgáz-csatlakozójába,
majd a 24. oldalon ismertetett módon
szerelje fel a levegőcső-bilincset (7).

• Húzza rá a kondenzvíz-tömlőt (2) a
készülékadapter kondenzvíz-kifolyójára
(3), majd a bilinccsel (4) biztosítsa az
átvezetést.

• Szerelje fel a szifont (5) a falra. A
tömlőt elég a készülék alatt rögzíteni.

• Kösse össze a kondenzvíz-tömlőt (2) a
szifonnal.

• Kösse össze a szifont a házi szennyvíz-
lefolyóval. Ehhez ne használjon
vörösréz vagy sárgaréz elemeket. Az
engedélyezett anyagokat a vonatkozó
szabvány tartalmazza.

• Üzembe helyezés előtt töltse fel a
szifont vízzel.

A kondenzvíz-levezetést nem
szabad tömítetten csatlakoztatni
a szennyvíz-vezetékre, nehogy
káros hatások érjék a fali
gázkészüléket a szennyvíz-
rendszer felől!
A kondenzvíz-tömlőt (2) nem
szabad megtörni vagy
lerövidíteni!

2.1. ábra: Kondenzvíz-kifolyó LA
S 

 E
ur
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Veszély! A szifon lefolyójában
lévő torlótárcsát nem szabad
eltávolítani.
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FÜGGŐLEGES TETŐÁTVEZETŐ RENDSZER SZERELÉSE
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Függőleges tetőátvezető
Nr. 303 800 (fekete)

A készlet tartalma:

• függőleges tetőátvezető,

• 48 mm-es bilincs,

• rögzítőbilincs.

☞ A levegő-/füstgázelvezető rendszer
elemeit lásd a 6. és az azt követő
oldalakon.

Ferde tető
• A csőszerelés megkezdése előtt

válassza ki a szükséges füstgáz-
szűkítőgyűrűt (12. oldal).

• A 12. oldalon ismertetett módon
szerelje be a füstgáz-szűkítőgyűrűt.

• Határozza meg a tetőátvezető
beépítési helyét.

• Építse be a tetőlezáró idomot (1).
• A tetőlezáró idomon keresztül dugja be

felülről a tetőátvezetőt (5) annyira,
hogy az tömítetten felfeküdjön.

• Állítsa be függőlegesen a
tetőátvezetőt, majd az átvezetőhöz
mellékelt kengyellel (6) rögzítse azt a
tetőszerkezethez.

• Szerelje fel a fali gázkészülék
felfüggesztő-szerkezetét (2).

• Szerelje fel rá a készüléket (3)
(lásd a készülék szerelési utasítását).

• Ha szükség van kondenzvíz-csapdára,
akkor a 14. oldalon ismertetett módon
szerelje be a kondenzvíz elvezetésére
szolgáló elemeket.

• A csővezeték rögzítéséhez hosszabbító
csövenként legalább egy csőbilincset
szereljen fel.

• A karmantyúval ütközésig húzza rá a
nyitható csőtoldatot (4) a hosszabbító
csőre. 

• Kösse össze a tetőátvezetőt (5) a
hosszabbító csővel (7).

• Kösse össze a nyitható csőtoldatot (4)
a készülékadapterrel. A nyitható
csőtoldat a levegő-/füstgázelvezető
rendszer és a fali gázkészülék egyszerű
szétválasztására szolgál.

• A 26 oldalon ismertetett módon
levegőcső-bilincsekkel kössön össze
minden megbontási helyet.

☞ A hosszabbító csövek és a
könyökcsövek beszerelésének
ismertetése a 23. és az azt követő
oldalakon található.

☞ Vegye figyelembe a 10. oldali
táblázatban meghatározott
maximális csőhosszakat.

3.1. ábra: Függőleges tetőátvezető LA
S 
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3.2. ábra: A fali gázkészülék és a tetőátvezető felszerelése LA
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turboTOP plus/pro: A = 145 mm
B = 638 mm

aquaPLUS: A = 310 mm
B = 767,5 mm
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FÜGGŐLEGES TETŐÁTVEZETŐ RENDSZER SZERELÉSE
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* aquaPLUS = 767,5 mm

3.4. ábra: A fali gázkészülék és a tetőátvezető felszerelése lapos tető esetén LA
S 
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Lapos tető

• A csőszerelés megkezdése előtt
válassza ki a szükséges füstgáz-
szűkítőgyűrűt (12. oldal).

• A 12. oldalon ismertetett módon
szerelje be a füstgáz-szűkítőgyűrűt.

• Határozza meg a tetőátvezető
beépítési helyét.

• Helyezze be a lapostető-gallért (1).
• Tömítetten ragassza be a lapostető-

gallért.
• A tetőlezáró idomon keresztül dugja be

felülről a tetőátvezetőt (5) annyira,
hogy az tömítetten felfeküdjön.

• Állítsa be függőlegesen a
tetőátvezetőt, majd az átvezetőhöz
mellékelt kengyellel (6) rögzítse azt a
tetőszerkezethez.

• Szerelje fel a fali gázkészülék
felfüggesztő-szerkezetét (2).

• Szerelje fel rá a készüléket (3)
(lásd a készülék szerelési utasítását).

• A csővezeték rögzítéséhez hosszabbító
csövenként legalább egy csőbilincset
szereljen fel.

• A karmantyúval ütközésig húzza rá a
nyitható csőtoldatot (4) a
tetőátvezetőre. A nyitható csőtoldat a
levegő-/füstgázelvezető rendszer és a
fali gázkészülék egyszerű
szétválasztására szolgál.

• Ha szükség van kondenzvíz-csapdára,
akkor a 14. oldalon ismertetett módon
szerelje be a kondenzvíz elvezetésére
szolgáló elemeket.

• Kösse össze a nyitható csőtoldatot (4)
a készülékadapterrel.

• A 26. oldalon ismertetett módon
levegőcső-bilincsekkel kössön össze
minden megbontási helyet.

☞ A hosszabbító csövek és a
könyökcsövek beszerelésének
ismertetése a 23. és az azt követő
oldalakon található.
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/S

 0
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3.3. ábra: Szerelési példa függőleges tetőátvezetőre
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VÍZSZINTES FALI/TETŐÁTVEZETŐ RENDSZER SZERELÉSE

☞ Vegye figyelembe a 10. oldali
táblázatban meghatározott
maximális csőhosszakat.

4
8

800

48

4

Vízszintes fali / tetőátvezető

Nr. 303 845

Nr. 303 806 
(teleszkópos 0,45 - 0,65 m)

A készlet tartalma:

• vízszintes fali / tetőátvezető,

• 90°-os könyökcső,

• 2 x 48 mm-es bilincs,

• 2 x Ø 100 fali takarólemez.

☞ A levegő-/füstgázelvezető rendszer
elemeit lásd a 6. és az azt követő
oldalakon.

A fali átvezető beépítése

• Határozza meg a levegő-/
füstgázkivezetés beépítési helyét.

☞ Vegye figyelembe a betartandó
távolságokat (például ablakokhoz).

☞ Kifelé 1°-os lejtéssel vezesse a fali
átvezető levegőcsövét, hogy az esővíz
ne folyhasson be a fali gázkészülékbe.

• Fúrjon egy Ø 125 mm-es lyukat  a falba
(kívülről történő szerelés esetén 
Ø 110 mm).
A közvetlen bekötésű szerelés méretei
a 19. oldalon találhatók.

• Teleszkópos átvezető esetén a
levegőcső-bilinccsel vagy a 7.1. ábrán
látható módon tömítse az illesztő
idomot.

• A rugalmas fali takarólemezzel (2)
együtt dugja keresztül a falon a 
levegő-/füstgázelvezető egységet (1),
majd annyira húzza vissza azt, hogy a
külső takarólemez szorosan felfeküdjön
a külső falon.

☞ Ügyeljen arra, hogy a levegő-/
füstgázelvezető egység (1) a falban lévő
lyuk középvonalában legyen.

☞ Rögzítse habarccsal a levegő-/
füstgázelvezető egységet és hagyja
kikeményedni a habarcsot!

• Helyezze fel a fali takarólemezt (3) a fal
belső oldalára is.

☞ Fényforrás közelében felszerelt
füstgázkivezetés esetén a tömegesen
berepülő rovarok elszennyezhetik a
füstgázcső torkolatát. Hívja fel az
üzemeltető figyelmét a torkolat
rendszeres tisztítására.

4.1. ábra: Vízszintes fali/tetőátvezető
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Figyelem:

A tetőátvezető kifelé lejtésének mértéke:
1°!
(1° a csőnél méterenként kb. 15 mm
lejtésnek felel meg.)

110

1
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4.2. ábra: Vízszintes fali átvezető beépítése LA
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VÍZSZINTES FALI/TETŐÁTVEZETŐ RENDSZER SZERELÉSE

A tetőátvezető beépítése

• Vegye figyelembe az ablakokhoz vagy
szellőzőnyílásokhoz való távolságra
vonatkozó előírásokat.

• Vízszintes tetőátvezető szereléséhez
építsen be tetőablakot. 

A tetőablak minimális méretei:
Magasság: 300 mm, szélesség: 300 mm.
• A levegő-/füstgázvezetéket külső

takarólemez nélkül helyezze a
tetőablakba.

4.4. ábra: Vízszintes tetőátvezető beépítése

4.3. ábra: Szerelési példa vízszintes tetőátvezetőre (tetőablak)

110

4

1°
1
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VÍZSZINTES FALI/TETŐÁTVEZETŐ RENDSZER SZERELÉSE
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4.5. ábra: A fali átvezető beépítése LA
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4.6. ábra: A fali gázkészülék felszerelése (közvetlen bekötésű szerelés) LA
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Közvetlen bekötésű szerelés

• Szerelje fel a fali gázkészülék
felfüggesztő-szerkezetét (2).

• Szerelje fel rá a készüléket (3)
(lásd a készülék szerelési utasítását).

• A csőszerelés megkezdése előtt
válassza ki a szükséges füstgáz-
szűkítőgyűrűt (12. oldal).

• A 12. oldalon ismertetett módon
szerelje be a füstgáz-szűkítőgyűrűt.

• Dugja rá a 90°-os könyökcsövet (5) a
vízszintes fali átvezető füstgázcsövére.

☞ Ehhez hajlítsa felfelé a füstgázcsövet,
hogy a 90°-os könyökcsövet a fali
gázkészülék füstgázcsatlakozójára rá
lehessen tolni.

• Ezután nyomja be a 90°-os
könyökcsövet a gázkészülék
füstgázcsonkjába.

• A 26. oldalon ismertetett módon
levegőcső-bilincsekkel (6) kössön össze
minden megbontási helyet.

turboTOP plus/pro: A = 145 mm
B = 264 mm

aquaPLUS: A = 310 mm
B = 134,5 mm

B C

turboTOP 50 54

aquaPLUS 215 219
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VÍZSZINTES FALI/TETŐÁTVEZETŐ RENDSZER SZERELÉSE
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4.7. ábra: Távolabbi bekötésű szerelés LA
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Távolabbi bekötésű szerelés

• Szerelje fel a fali gázkészülék
felfüggesztő-szerkezetét (2).

• Szerelje fel rá a készüléket (3)
(lásd a készülék szerelési utasítását).

• A csőszerelés megkezdése előtt
válassza ki a szükséges füstgáz-
szűkítőgyűrűt (12. oldal).

• A 12. oldalon ismertetett módon
szerelje be a füstgáz-szűkítőgyűrűt.

• Ha szükség van kondenzvíz-csapdára,
akkor a 14. oldalon ismertetett módon
szerelje be a kondenzvíz elvezetésére
szolgáló elemeket.

• Kösse össze a 90°-os könyökcsövet (5)
a fali gázkészülék
füstgázcsatlakozójával.

• A karmantyúval ütközésig húzza rá a
nyitható csőtoldat (7) a szükséges
hosszabbító csövekre (6).

• A csővezeték rögzítéséhez hosszabbító
csövenként legalább egy csőbilincset
szereljen fel.

• Szerelje be a hosszabbító csöveket,
majd kösse össze az eltolható
karmantyút a 90°-os könyökcsővel.

☞ Ez a hely később megbontási helyként

szolgál.

• A 26. oldalon ismertetett módon
levegőcső-bilincsekkel (8) kössön össze
minden megbontási helyet.

☞ A hosszabbító csövek és a
könyökcsövek beszerelésének
ismertetése a 23. és az azt követő
oldalakon található.

aquaPLUS: * = 134,5 mm
** = 767,5 mm
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☞ A LAS-csatlakozásnál megengedett
maximális csőhosszak: 1,4 m + 3
irányváltás (könyökcsövek).

4
8

4
8

LAS-csatlakozás
Nr. 303 810

A készlet tartalma:

• 90°-os könyökcső,

• levegő-/füstgázcső,

• 2 x 48 mm-es bilincs,

• fali takarólemez.

☞ A levegő-/füstgázelvezető rendszer
elemeit lásd a 6. és az azt követő
oldalakon.5.1. ábra: LAS-csatlakozás LA

S 
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L max = 1,4 m

L max = 1,4 m

5.2. ábra:  Szerelési példa LA
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LEVEGŐ-/FÜSTGÁZ KÉMÉNYRENDSZER (LAS- CSATLAKOZÁS) SZERELÉSE
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LEVEGŐ-/FÜSTGÁZ KÉMÉNYRENDSZER (LAS- CSATLAKOZÁS) SZERELÉSE

A
B

4

5.3. ábra: A füstgázcső rövidebbre vágása és a leevegőőgőcső behelyezése LA
S 
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A LAS-csatlakozó beépítése

A fali gázkészüléket nem szabad
a levegő-/ füstgázakna falára
felszerelni. A készüléket vagy a
kéményakna elé épített falra,
vagy pedig a kéményakna
mellett lévő falra kell
felerősíteni. Tartsa be a LAS-
kéményrendszer gyártójának
előírásait!

• Készítsen a levegő-/füstgázaknán egy
csatlakozást, a 5.3. ábrán megadott
méretekkel. Ezekkel a méretekkel a fali
gázkészülék közvetlenül a kéményakna
elé épített falra szerelhető fel.

• A kerámia LAS-kéményrendszerek
általában gumi tömítő karmantyúkkal
vannak felszerelve és a levegőoldali
csatlakozásnál csőütközővel
rendelkeznek. A 5.3. ábrán megadott
méreteknek megfelelően vágja
rövidebbre a levegő-/füstgázcsövet.

☞ A karmantyú nélkül kialakított LAS
levegő-/füstgázaknáknál a
levegőcsövet habarccsal kell rögzíteni.

• Szerelje fel a fali takarólemezt (3).
• Szerelje fel a fali gázkészülék

felfüggesztő-szerkezetét és magát a
készüléket.

• A csőszerelés megkezdése előtt
válassza ki a szükséges füstgáz-
szűkítőgyűrűt (12. oldal).

• A 12. oldalon ismertetett módon
szerelje be a füstgáz-szűkítőgyűrűt.

• Kösse össze a 90°-os könyökcsövet (6)
a fali gázkészülék
füstgázcsatlakozójával és a LAS-
csatlakozóval.

☞ Amennyiben a 90°-os könyökcső a
szűk szerelési mérettűrések miatt nem
szerelhető fel, a ventilátort a levegő-/
füstgázcsatlakozóval együtt le kell
szerelni.

☞ Távolabbi bekötésű szerelés esetén
vegye figyelembe a 10. oldalon
meghatározott maximális
csőhosszakat.

• A 26. oldalon ismertetett módon
levegőcső-bilincsekkel (7) kössön össze
minden megbontási helyet.

☞ A hosszabbító csövek és a
könyökcsövek beszerelésének
ismertetése a 23. és az azt követő
oldalakon található.

7 3

6

5.4. ábra: A LAS-csatlakozó beszerelése közvetlen bekötésű szerelés esetén 
(helyiséglevegőtől független)
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turboTOP plus/pro: A = 145 mm
B = 50 mm

aquaPLUS: A = 310 mm
B = 215 mm
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Hosszabbító csövek

beszerelése
• Szerelje ki a füstgázcsövet (lásd 6.2

ábra).
• Vágja méretre a csöveket egy fűrésszel

vagy lemezvágó ollóval.
• Sorjátlanítsa és élezze le a csöveket

szerelés előtt, hogy ne sérüljenek meg
a tömítések, és távolítsa el a
forgácsokat is.

• Behorpadt vagy más módon megsérült
csöveket ne szereljen be
(tömítetlenséget okozhatnak)!

☞ Fontos tudnivaló:
A csövek beszerelésénél feltétlenül
ügyeljen a tömítések megfelelő
helyzetére (ne szereljen be sérült
tömítéseket).

Javaslat:
Először mindig a levegőcső* szükséges
hosszát (Llevegő) határozza meg, majd a
következő módon számítsa ki az ahhoz
tartozó füstgázcső hosszát (Lfüstgáz):

Lfüstgáz = Llevegő + 40 mm

Lfüstgáz = a füstgázcső hossza

Llevegő = a levegőcső hossza

* A levegőcső-hosszabbító minimális
hossza: 100 mm.

40 mm

4 mm 36 mm

L levegő

L füstgáz

6.1. ábra: A csövek méretre vágása

LA
S 

Eu
ro
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/S

 0
25

/0
H

U

6.2. ábra: A füstgázcső kilazítása G
U
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A

Z
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0

HOSSZABBÍTÓ ELEMEK SZERELÉSE
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HOSSZABBÍTÓ ELEMEK SZERELÉSE

6.1. táblázat:  Eltolási méretek 90°-os könyökcsövek
esetén

Könyökcsövek beszerelése

Példa:

400 mm-es eltolással kívánja szerelni a
könyökcsöveket. Az alábbi táblázatból
ezzel az értékkel határozza meg a
levegőcső hosszát (= 190 mm).

6.3. ábra: 90°-os könyökcsövek beszerelése

LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
28

/1
 H

U

Eltolás 

[mm]

730 520
735 525
740 530
745 535
750 540
755 545
760 550
765 555
770 560
775 565
780 570
785 575
790 580
795 585
800 590
805 595
810 600
815 605
820 610
825 615
830 620
835 625
840 630
845 635
850 640
855 645
860 650
865 655
870 660
875 665
880 670
885 675
890 680
895 685
900 690
905 695
910 700
915 705
920 710
925 715
930 720
935 725
940 730

505 295
510 300
515 305
520 310
525 315
530 320
535 325
540 330
545 335
550 340
555 345
560 350
565 355
570 360
575 365
580 370
585 375
590 380
595 385
600 390
605 395
610 400
615 405
620 410
625 415
630 420
635 425
640 430
645 435
650 440
655 445
660 450
665 455
670 460
675 465
680 470
685 475
690 480
695 485
700 490
705 495
710 500
715 505
720 510
725 515

190,195, 200, 0
205, 210, 0

> 210 – Nem lehetséges
< 310 mm

310 100
315 105
320 110
325 115
330 120
335 125
340 130
345 135
350 140
355 145
360 150
365 155
370 160
375 165
380 170
385 175
390 180
395 185
400 190
405 195
410 200
415 205
420 210
425 215
430 220
435 225
440 230
445 235
450 240
455 245
460 250
465 255
470 260
475 265
480 270
485 275
490 280
495 285
500 290

A levegőcső hossza

[mm]

Eltolás

[mm]

A levegőcső hossza

[mm]

Eltolás

[mm]

A levegőcső hossza

[mm]
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110 0 263
120 0 273

> 120 mm - nem
< 185 mm lehetséges

185 89 338
190 96 343
195 103 348
200 110 353
205 117 358
210 124 363
215 131 368
220 138 373
225 145 378
230 152 383
235 159 388
240 166 393
245 173 398
250 181 403
255 188 408
260 195 413
265 202 418
270 209 423
275 216 428
280 223 433
285 230 438
290 237 443
295 244 448
300 251 453
305 258 458
310 265 463
315 272 468
320 280 473
325 287 478
330 294 483

Eltolás A levegőcső Magasság
hossza

[mm] [mm] [mm]

Eltolás A levegőcső Magasság
hossza

[mm] [mm] [mm]

Eltolás A levegőcső Magasság
hossza

[mm] [mm] [mm]

335 301 488
340 308 493
345 315 498
350 322 503
355 329 508
360 336 513
365 343 518
370 350 523
375 357 528
380 364 533
385 371 538
390 379 543
395 386 548
400 393 553
405 400 558
410 407 563
415 414 568
420 421 573
425 428 578
430 435 583
435 442 588
440 449 593
445 456 598
450 463 603
455 470 608
460 478 613
465 485 618
470 492 623
475 499 628
480 506 633
485 513 638
490 520 643
495 527 648
500 534 653
505 541 658
510 548 663

515 555 668
520 562 673
525 569 678
530 577 683
535 584 688
540 591 693
545 598 698
550 605 703
555 612 708
560 619 713
565 626 718
570 633 723
575 640 728
580 647 733
585 654 738
590 661 743
595 668 748
600 676 753
605 683 758
610 690 763
615 697 768
620 704 773
625 711 778
630 718 783
635 725 788
640 732 793
645 739 798
650 746 803
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HOSSZABBÍTÓ ELEMEK SZERELÉSE

6.2. táblázat: Eltolási méretek 45°-os
könyökcsövek esetén

Könyökcsövek beszerelése

Példa:

300 mm-es eltolással kívánja szerelni a
könyökcsöveket. Az alábbi táblázatból
ezzel az értékkel meghatározhatja a
levegőcső hosszát (= 251 mm), valamint
a magasságot (= 453 mm).

6.4. ábra: 45°-os könyökcsövek beszerelése LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
27

/0
H

U
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LEVEGŐCSŐ BILINCSEK FELSZERELÉSE
TELESZKÓPOS HOSSZABBÍTÓ CSÖVEK RÖGZÍTÉSE

Levegőcsövek bilincseinek

felszerelése

• Tolja rá a levegőcső-bilincset a két
levegőcső találkozási helyére, majd
húzza meg a csavarokat (1).

☞ Ügyeljen arra, hogy a bilincsnek
legalább 9 mm hosszon takarnia kell
mindkét levegőcső végét, továbbá a
levegőcsövek legfeljebb 20 mm-re
lehetnek egymástól.

• A bilincsen lévő lyukakon (2) keresztül
fúrjon egy-egy Ø 3 mm-es furatot a
levegőcsőbe, majd helyezze be a
biztosítócsavarokat (3).

☞ Ügyeljen arra, hogy fúrás közben ne
sérüljön meg a belső füstgázcső.

min 9 mm

1

2

3

7.1. ábra: A levegőcső-bilincs felszerelése LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
26

/0

A teleszkópos hosszabbító

csövek rögzítése

• Fúrjon egy Ø 3 mm-es furatot (1) az
egymásba tolt levegőcsövekbe, majd a
csavarral (2) csavarozza össze azokat.

☞ Ügyeljen arra, hogy fúrás közben ne
sérüljön meg a belső füstgázcső.

Ø 3 mm
1 2

8.1. ábra: A teleszkópos hosszabbító cső rögzítése LA
S 

Eu
ro

 B
/S
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8
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A LEVEGŐ-/FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER TERVEZÉSE
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A levegő-/füstgázelvezető rendszer elemei

Milyen tartozékok

szerelhetők be?

303 600 = függőleges tetőátvezető rendszer (fekete)

303 609 = vízszintes fali átvezető rendszer

303 618 = koncentrikus csatlakozás füstgázvezetékre, szerelés kéményaknában

Cikkszám
303 600

Hosszabbító csövek, koncentrikus,
0,5 m hosszú, – Ø 80/125

303 602 x

Hosszabbító csövek, koncentrikus,
1,0 m hosszú, – Ø 80/125

303 603 x

Hosszabbító csövek, koncentrikus,
2,0 m hosszú, – Ø 80/125

303 605 x

Készülékadapter 0020045709 x

Könyökcsövek, koncentrikus,
87° – Ø 80/125

303 610 x

Jégfogó rács függőleges tetőátvezetéshez

303 616 x

303 096
(fekete)

Hosszabbító cső, füstgázvezeték, 0,5 m – Ø 80 300 833 (fehér)

x

Nyitható csőtoldat, Ø 80/125 303 617 x

Ferde tetőhöz szükséges tetőlezáró idomok 9076 (fekete) x

Jégfogó rács vízszintes tetőátvezetéshez

Lapostető-gallér 9056 x

300 865

x

x

x

x

x

x

x

x

303 618

Hosszabbító cső, füstgázvezeték, 1,0 m – Ø 80 300 817 (fehér) x

Hosszabbító cső, füstgázvezeték, 2,0 m – Ø 80 300 832 (fehér)

303 609

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Könyökcső, koncentrikus (2 darab),
45° – Ø 80/125

303 611 x xx

303 612 x xx

303 614 x xx

Ellenőrző T-idom, Ø 80/125 

Csőbilincsek (5 darab), Ø 125

Ellenőrző idom egyenes 0,25 m,
Ø 80/125
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A levegő-/füstgázelvezető rendszer elemei Cikkszám
303 600

Távtartók, Ø 80, (7 darab) 9494

Csőbilincsek, Ø 80, (5 darab) 300 940 x

x

303 618303 609

Kéményaknatető 303 963 x

Védőrács 300 712 x

Könyökcső, füstgázvezeték, 45° – Ø 80 300 834 (fehér) x

A LEVEGŐ-/FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER TERVEZÉSE

303 600 = függőleges tetőátvezető rendszer (fekete)

303 609 = vízszintes fali átvezető rendszer

303 618 = koncentrikus csatlakozás füstgázvezetékre, szerelés kéményaknában
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A LEVEGŐ-/FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER TERVEZÉSE

1.2. ábra: Hosszabbító csövek, Ø 80/125

1.4. ábra: Csőbilincsek, Ø 125 vagy Ø 80

Csőbilincsek (5 darab), Ø 125
Nr. 303 616

Csőbilincsek (5 darab), Ø 80
Nr. 300 940

☞ A csővezetékek rögzítésére szolgálnak.
Hosszabbító csövenként 1 bilincset kell
felhasználni.

15

25

15

2
5

15

25

1.3. ábra: Könyökcsövek, Ø 80/125

Könyökcső, 87°, Ø 80/125
Nr. 303 610

Könyökcsövek (2 darab), 45°, 
Ø 80/125
Nr. 303 611

Hosszabbító cső, 0,5 m, Ø 80/125
Nr. 303 602

Hosszabbító cső, 1,0 m, Ø 80/125
Nr. 303 603

Hosszabbító cső, 2m, Ø 80/125 
Nr. 303 605

G
U

_L
A

Z
 7

0/
0

 
G

U
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A
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G
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1.1. ábra: Készülékadapter, Ø 80/125

Készülékadapter, 
Ø 60/100 – Ø 80/125
Nr. 0020045709
(kondenzvíz-kifolyóval)

G
U
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Z
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/0
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A LEVEGŐ-/FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER TERVEZÉSE

1.6. ábra: Tetőlezáró idomok ferde tetőhöz

Tetőlezáró idomok ferde tetőhöz
Nr. 9076 (fekete)

G
U

_L
A

Z 
41

/0

164

120

1.5. ábra: Nyitható csőtoldat, Ø 80/125

Nyitható csőtoldat, Ø 80/125
Nr. 303 617

G
U

_L
A

Z 
76

/0

1.7. ábra: Lapostető-gallér

1.8. ábra: Jégfogó rács

G
U

_L
A

Z 
42

/0

Lapostető-gallér
Nr. 9056

Jégfogó rács függőleges
tetőátvezetéshez
Nr. 303 096 (fekete)
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A LEVEGŐ-/FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER TERVEZÉSE

1.10. ábra: Védőrács G
W

 15
11

/0

1.9. ábra: Jégfogó rács

Jégfogó rács vízszintes
tetőátvezetéshez
Nr. 303 865

Védőrács
Nr. 300 712

☞ Akkor szükséges, ha a levegő-/
füstgázelvezetés járható helyeken és 
2 m-nél alacsonyabb magasságban
végződik.

1.11. ábra: Hosszabbító csövek, Ø 80

45°

1.12. ábra: Könyökcsövek, Ø 80

Könyökcső, 45°, Ø 80
Nr. 300 834 (fehér)

G
W

 14
0

8/
0

G
W

 14
0

7/
1

Hosszabbító cső, füstgázvezeték,  
Ø 80, 0,5 m, 
Nr. 300 833 (fehér)

Hosszabbító cső, füstgázvezeték,  
Ø 80, 1,0 m, 
Nr. 300 817 (fehér)

Hosszabbító cső, füstgázvezeték,  
Ø 80, 2,0 m, 
Nr. 300 832 (fehér)
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1.13. ábra:  Távtartó, Ø 80

Távtartó, Ø 80 (7 darab), 
Nr. 9494

G
W

 14
12

/0

1.14. ábra:  Kéményaknatető

Kéményaknatető
Nr. 303 963

Sc
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ei
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tz
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A LEVEGŐ-/FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER TERVEZÉSE

240

70

1.15. ábra:  Ellenőrző T-idom 87°, Ø 80/125

Ellenőrző T-idom 87°,
Ø 80/125
Nr. 303 612

30
36
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_H

U
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7
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1.15. ábra:  Ellenőrző idom egyenes 0,25 m,
Ø 80/125

Ellenőrző idom egyeneso 0,25 m,
Ø 80/125
Nr. 303 614
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A LEVEGŐ-/FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER TERVEZÉSE

Milyen hosszú csőszakaszokat szabad összeszerelni?

A levegő-/füstgázelvezető rendszer hideg környezetben (< -15 °C) vagy a
szabadban vezetett szakaszának nem szabad 5 méternél hosszabbnak lennie!

Tartozékok Cikkszám 12 kW 20 kW 24 kW 28 kW
24 kW

turboTEC pro

Függőleges
tetőátvezető

rendszer
303 600

max.
megengedett
koncentrikus

csőhossz 

15,4 m 15,4 m 15,4 m 12,5 m 12,5

Minden beépített 87°-os könyökcsőnél 2,5 m-rel csökken a csőhossz.
Minden beépített 45°-os könyökcsőnél 1,0 m-rel csökken a csőhossz.
Minden beépített ellenőrző-T-idom (303 612) eseten 2,5 m-rel csökken a csőhossz.

Vízszintes fali
átvezető rendszer

300 609

max.
megengedett
koncentrikus

csőhossz 

12,9 m +
1 könyökcső

12,9 m +
1 könyökcső

12,9 m +
1 könyökcső

10 m +
1 könyökcső

10,0 m +
1 könyökcső

Minden beépített 87°-os könyökcsőnél 2,5 m-rel csökken a csőhossz.
Minden beépített 45°-os könyökcsőnél 1,0 m-rel csökken a csőhossz.
Minden beépített ellenőrző-T-idom (303 612) eseten 2,5 m-rel csökken a csőhossz.

Ø 80 mm-es
koncentrikus
csatlakozó és

füstgázvezeték a
kéményaknában

303 618

max.
megengedett
koncentrikus
csőhossz a

kéményaknáig

4 m +
1 könyökcső

4 m +
1 könyökcső

4 m +
1 könyökcső

4 m +
1 könyökcső

4,0 m +
1 könyökcső

Minden beépített 87°-os könyökcsőnél 2,5 m-rel csökken a csőhossz.
Minden beépített 45°-os könyökcsőnél 1,0 m-rel csökken a csőhossz.
Minden beépített ellenőrző-T-idom (303 612) eseten 2,5 m-rel csökken a csőhossz.

max.
megengedett

csőhossz a
kéményaknában

9,4 m 9,4 m 9,4 m 6,5 m
6,5 m +

1 könyökcső
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1.15. ábra: A füstgázcső-szűkítőgyűrűk beszerelése

A LEVEGŐ-/FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER TERVEZÉSE

A füstgázcső-szűkítőgyűrűk

kiválasztása és beszerelése

A levegő-/füstgázelvezető rendszer
egyenértékű teljes hossza a bal oldali
táblázatnak megfelelően az egyenes
csőszakaszok összeadásából és a
könyökcsövek, mint alakos idomok
ellenállásaiból adódik ki.

A könyökcsövek ellenállásaként a
következő értékeket kell a vezetékhossz
értékéhez hozzáadni:

– 87°-os könyökcsövenként 2,5 m,

– 45°-os könyökcsövenként 1,0 m.

• A bal oldali táblázat alapján határozza
meg, hogy kell-e használnia az A, C
vagy az D jelű füstgázcső-
szűkítőgyűrűt.

• Helyezze be a füstgázcső-
szűkítőgyűrűt (1) a fali gázkészülék
csatlakozójába (3).

• Illessze be a cső végét (2) a fali
gázkészülék csatlakozójába (3).

Egyenértékű teljes hossz (beleértve a függőleges tetőátvezető rendszert, illetve
a vízszintes fali átvezető rendszert, a füstgázcsövet és a kéményaknát, valamint

a könyökcsöveket)  

Készülék-
teljesítmény 

12 kW 20 kW 24 kW 28 kW
24 kW

turboTEC pro

A szűkítő-gyűrű --- < 15,4 m --- --- < 2,5 m

C szűkítő-gyűrű --- --- < 9,2 m --- 2,5 - 4,5 m

D szűkítő-gyűrű --- ---

9,2 m 
– 

12,0 m 
között

< 6,0 m 4,5 - 8,0 m

Nem kell 
szűkítő-gyűrű

--- --- > 12,0 m > 6,0 m 8,0 - 12,5 m
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KONDENZVÍZ-KIFOLYÓ FELSZERELÉSE

6

5

23 4

1
7

2.2. ábra: A készülékadapter felszerelése Eu
ro
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/S
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A
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0
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U

Készülékadapter, 
Ø 60/100 az Ø 80/125re
Nr. 0020045709 

A készlet tartalma:

• készülékadapter,

• 48 mm-es bilincs,

• szifon,

• kondenzvíz-tömlő,

• biztosító bilincs,

• tartó.

Szerelés
☞ Kizárólag a fali gázkészülékkel együtt

szállított kondenzvíz-kifolyót és szifont
szabad használni.

• A csőszerelés megkezdése előtt
válassza ki a szükséges füstgáz-
szűkítőgyűrűt (34. oldal).

• A 34. oldalon ismertetett módon
szerelje be a füstgáz-szűkítőgyűrűt.

• Dugja be a készülékadaptert (1) a fali
gázkészülék füstgáz-csatlakozójába,
majd a 26. oldalon ismertetett módon
szerelje fel a levegőcső-bilincset (7).

• Húzza rá a kondenzvíz-tömlőt (2) a
készülékadapter kondenzvíz-kifolyójára
(3), majd a bilinccsel (4) biztosítsa az
átvezetést.

• Szerelje fel a szifont (5) a falra. A
tömlőt elég a készülék alatt rögzíteni.

• Kösse össze a kondenzvíz-tömlőt (2) a
szifonnal.

• Kösse össze a szifont a házi szennyvíz-
lefolyóval. Ehhez ne használjon
vörösréz vagy sárgaréz elemeket. Az
engedélyezett anyagokat a vonatkozó
szabvány tartalmazza.

• Üzembe helyezés előtt töltse fel a
szifont vízzel.

A kondenzvíz-levezetést nem
szabad tömítetten csatlakoztatni
a szennyvíz-vezetékre, nehogy
káros hatások érjék a fali
gázkészüléket a szennyvíz-
rendszer felől!
A kondenzvíz-tömlőt (2) nem
szabad megtörni vagy
lerövidíteni!

2.1. ábra: Készülékadapter G
U

_L
A

Z
 11

2/
0

Veszély! A szifon lefolyójában
lévő torlótárcsát nem szabad
eltávolítani.
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Függőleges tetőátvezető
Nr. 303 600 (fekete)

A készlet tartalma:

• függőleges tetőátvezető,

• 70 mm-es bilincs,

• rögzítőbilincs.

☞ A levegő-/füstgázelvezető rendszer
elemeit lásd a 27. és az azt követő
oldalakon.

Ferde tető
• Határozza meg a tetőátvezető

beépítési helyét.
• Építse be a tetőlezáró idomot (1).
• A tetőlezáró idomon keresztül dugja be

felülről a tetőátvezetőt (5) annyira,
hogy az tömítetten felfeküdjön.

• Állítsa be függőlegesen a
tetőátvezetőt, majd az átvezetőhöz
mellékelt kengyellel (6) rögzítse azt a
tetőszerkezethez.

• Szerelje fel a fali gázkészülék
felfüggesztő-szerkezetét (2).

• Szerelje fel rá a készüléket (3)
(lásd a készülék szerelési utasítását).

• A csőszerelés megkezdése előtt
válassza ki a szükséges füstgáz-
szűkítőgyűrűt (35. oldal).

• A 35. oldalon ismertetett módon
szerelje be a füstgáz-szűkítőgyűrűt.

• A 36. oldalon ismertetett módon
szerelje rá a fali gázkészülékre a
készülékadaptert (8).

• A csővezeték rögzítéséhez hosszabbító
csövenként legalább egy csőbilincset
szereljen fel.

• A karmantyúval ütközésig húzza rá a
nyitható csőtoldatot (4) a hosszabbító
csőre.

• Kösse össze a tetőátvezetőt (5) a
hosszabbító csővel (7).

• Kösse össze a nyitható csőtoldatot (4)
a készülékadapterrel. A nyitható
csőtoldat a levegő-/füstgázelvezető
rendszer és a fali gázkészülék egyszerű
szétválasztására szolgál.

• A 26. oldalon ismertetett módon
levegőcső-bilincsekkel kössön össze
minden megbontási helyet.

☞ A hosszabbító csövek és a
könyökcsövek beszerelésének
ismertetése a 46. és az azt követő
oldalakon található.

☞ Vegye figyelembe a 31. oldali
táblázatban meghatározott
maximális csőhosszakat.

3.1. ábra: Függőleges tetőátvezető G
U
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Z
 3

77
/0

B

2

3

5
10

6
75

Ø125

2
5

 –
 5

0
°

1

4

5

6

4
0

7

8

   A

8
2

-8
4

10

3.2. ábra: A fali gázkészülék és a tetőátvezető felszerelése ferde tető esetén LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
0

2/
0

FÜGGŐLEGES TETŐÁTVEZETŐ RENDSZER SZERELÉSE

turboTOP plus/pro: A = 145 mm
B = 638mm

aquaPLUS: A = 310 mm
B = 767,5 mm
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FÜGGŐLEGES TETŐÁTVEZETŐ RENDSZER SZERELÉSE
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* aquaPLUS = 767,5 mm

3.4. ábra: A fali gázkészülék és a tetőátvezető felszerelése lapos tető esetén LA
S 

Eu
ro

 B
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Lapos tető

• Határozza meg a tetőátvezető
beépítési helyét.

• Helyezze be a lapostető-gallért (1).

• Tömítetten ragassza be a lapostető-
gallért.

• A tetőlezáró idomon keresztül dugja be
felülről a tetőátvezetőt (5) annyira,
hogy az tömítetten felfeküdjön.

• Állítsa be függőlegesen a
tetőátvezetőt, majd az átvezetőhöz
mellékelt kengyellel (6) rögzítse azt a
tetőszerkezethez.

• Szerelje fel a fali gázkészülék
felfüggesztő-szerkezetét (2).

• Szerelje fel rá a készüléket (3)
(lásd a készülék szerelési utasítását).

• A csőszerelés megkezdése előtt
válassza ki a szükséges füstgáz-
szűkítőgyűrűt (35. oldal).

• A 35. oldalon ismertetett módon
szerelje be a füstgáz-szűkítőgyűrűt.

• A karmantyúval ütközésig húzza rá a
nyitható csőtoldatot (4) a
tetőátvezetőre. A nyitható csőtoldat a
levegő-/füstgázelvezető rendszer és a
fali gázkészülék egyszerű
szétválasztására szolgál.

• A 36. oldalon ismertetett módon
szerelje rá a fali gázkészülékre a
készülékadaptert (7).

• A csővezeték rögzítéséhez hosszabbító
csövenként legalább egy csőbilincset
szereljen fel.

• Kösse össze a nyitható csőtoldatot (4)
a készülékadapterrel.

• A 26. oldalon ismertetett módon
levegőcső-bilincsekkel kössön össze
minden megbontási helyet.

☞ A hosszabbító csövek és a
könyökcsövek beszerelésének
ismertetése a 46. és az azt követő
oldalakon található.

LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
39

/0

3.3. ábra: Szerelési példa eltolással vezetett függőleges tetőátvezetőre
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☞ Vegye figyelembe a 31. oldali
táblázatban meghatározott
maximális csőhosszakat.

7
0

1103

70

15

Vízszintes fali / tetőátvezető
Nr. 303 609

A készlet tartalma:

• vízszintes fali / tetőátvezető,

• 87°-os könyökcső,

• 2 x 70 mm-es bilincs,

• 2 x Ø 125 fali takarólemez.

☞ A levegő-/füstgázelvezető rendszer
elemeit lásd a 27. és az azt követő
oldalakon.4.1. ábra: Vízszintes fali / tetőátvezető

G
U

_L
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Z
 8

2/
0

Figyelem:
A tetőátvezető kifelé lejtésének mértéke:

1°!
(1° a csőnél méterenként kb. 15 mm
lejtésnek felel meg.)
A hosszabbító csövek befelé lejtésének
mértéke:  3°!
(3° a csöveknél méterenként kb. 50 mm
lejtésnek felel meg.)

220

1˚

1
23

4.2. ábra: Vízszintes fali átvezető beépítése LA
S 
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A fali átvezető beépítése

• Határozza meg a levegő-/
füstgázkivezetés beépítési helyét.

☞ Az országos építési rendeletek szerint
vegye figyelembe a betartandó
távolságokat (például ablakokhoz és
szellőzőnyílásokhoz).

☞ Kifelé 1°-os lejtéssel vezesse a fali
átvezető levegőcsövét, hogy az esővíz
ne folyhasson be a fali gázkészülékbe.
A hosszabbító csöveket befelé 3°-os
lejtéssel szerelje.

• Fúrjon egy Ø 130 mm-es lyukat  a
falba.

• Dugja keresztül a falon a levegő-/
füstgázelvezető egységet (1).

☞ Ügyeljen arra, hogy a levegő-/
füstgázelvezető egység (1) a falban
lévő lyuk középvonalában legyen.

• Rögzítse habarccsal a levegő-/
füstgázelvezető egységet és hagyja
kikeményedni a habarcsot!

• Helyezze fel a fali takarólemezeket (3)
a fal mindkét oldalára.

☞ Fényforrás közelében felszerelt
füstgázkivezetés esetén a tömegesen
berepülő rovarok elszennyezhetik a
füstgázcső torkolatát. Hívja fel az
üzemeltető figyelmét a torkolat
rendszeres tisztítására.

VÍZSZINTES FALI ÁTVEZETŐ RENDSZER SZERELÉSE
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VÍZSZINTES FALI ÁTVEZETŐ RENDSZER SZERELÉSE

A tetőátvezető beépítése

• Vegye figyelembe az ablakokhoz vagy
szellőzőnyílásokhoz való távolságra
vonatkozó előírásokat.

• Vízszintes tetőátvezető szereléséhez
építsen be tetőablakot. 

A tetőablak minimális méretei:
Magasság: 300 mm, szélesség: 300 mm.
• A levegő-/füstgázvezetéket külső

takarólemez nélkül helyezze a
tetőablakba.

4.4. ábra: Vízszintes tetőátvezető beépítése

4.3. ábra: Szerelési példa vízszintes tetőátvezetőre (tetőablak)

220

15

1˚

1
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4.5. ábra: Közvetlen bekötésű szerelés LA
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Közvetlen bekötésű szerelés

• Szerelje fel a fali gázkészülék
felfüggesztő-szerkezetét (2).

• Szerelje fel rá a készüléket (3)
(lásd a készülék szerelési utasítását).

• A csőszerelés megkezdése előtt
válassza ki a szükséges füstgáz-
szűkítőgyűrűt (35. oldal).

• A 35. oldalon ismertetett módon
szerelje be a füstgáz-szűkítőgyűrűt.

• A 36. oldalon ismertetett módon
szerelje rá a fali gázkészülékre a
készülékadaptert.

• A karmantyúval ütközésig húzza rá a
nyitható csőtoldatot (7) a fali/
tetőátvezetőre.

• Kösse össze a 87°-os könyökcsövet (5)
a készülékadapterrel.

• Kösse össze a nyitható csőtoldatot a
87°-os könyökcsővel.

☞ Ez a hely később megbontási helyként
szolgál.

• A 26 oldalon ismertetett módon
levegőcső-bilincsekkel (6) kössön össze
minden megbontási helyet.

☞ Ha nem áll rendelkezésre kellően
magas felszerelési hely, akkor a fali
gázkészülékre fel lehet szerelni egy
60/100 mm méretű 90°-os
könyökcsövet (Nr. 303 808), majd
közvetlenül mögé a készülékadaptert
(Nr. 0020045709).

VÍZSZINTES FALI ÁTVEZETŐ RENDSZER SZERELÉSE

aquaPLUS: * = 350,5 mm
** = 767,5 mm
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VÍZSZINTES FALI ÁTVEZETŐ RENDSZER SZERELÉSE
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4.6. ábra: Távolabbi bekötésű szerelés LA
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Távolabbi bekötésű szerelés

• Szerelje fel a fali gázkészülék
felfüggesztő-szerkezetét (2).

• Szerelje fel rá a készüléket (3)
(lásd a készülék szerelési utasítását).

• A csőszerelés megkezdése előtt
válassza ki a szükséges füstgáz-
szűkítőgyűrűt (35. oldal).

• A 35. oldalon ismertetett módon
szerelje be a füstgáz-szűkítőgyűrűt.

• A 36. oldalon ismertetett módon
szerelje rá a fali gázkészülékre a
készülékadaptert (4).

• Kösse össze a 87°-os könyökcsövet (5)
a készülékadapterrel.

• A karmantyúval ütközésig húzza rá a
nyitható csőtoldatot (7) a hosszabbító
csőre (6).

• A csővezeték rögzítéséhez hosszabbító
csövenként legalább egy csőbilincset
szereljen fel.

• Szerelje be a hosszabbító csöveket,
majd kösse össze az eltolható
karmantyút a 87°-os könyökcsővel.

☞ Ez a hely később megbontási helyként

szolgál.

• A 26. oldalon ismertetett módon
levegőcső-bilincsekkel (8) kössön össze
minden megbontási helyet.

☞ Ha nem áll rendelkezésre kellően

magas felszerelési hely, akkor a fali

gázkészülékre fel lehet szerelni egy

60/100 mm méretű 90°-os

könyökcsövet (Nr. 303 808), majd

közvetlenül mögé a készülékadaptert

(Nr. 0020045709).

☞ A hosszabbító csövek és a
könyökcsövek beszerelésének
ismertetése a 46. és az azt
követő oldalakon található.

aquaPLUS: * = 350,5 mm
** = 767,5 mm

806026_34_HU_032007.qxd  29.03.2007  10:37 Uhr  Seite 41



42

☞ Vegye figyelembe a 31. oldali
táblázatban meghatározott
maximális csőhosszakat.

70

70

1000
Vezetékszerelés kéményaknában
Koncentrikus csatlakozás Ø 80-as
füstgázvezetékre
Nr. 303 618

A készlet tartalma:

• 87°-os könyökcső,

• 2 x 70 mm-es bilincs,

• 1,0 m hosszabbító cső,

• kitámasztható könyökcső,

• tartósín,

• fali takarólemez.

☞ A levegő-/füstgázelvezető rendszer
elemeit lásd a 27. és az azt követő
oldalakon.

5.1. ábra: Csatlakozás Ø 80-as 
füstgázvezetékre G

U
_L

A
Z

 2
55

/0

5.2. ábra: Szerelési példa helyiséglevegőtől független üzem esetén

Figyelem:
A befelé lejtésnek mértéke:  3°!
(3° a csöveknél méterenként kb. 50 mm
lejtésnek felel meg.)

A kéményakna minimális méretei:

100 mm x 100 mm

Ø 113 mm
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KONCENTRIKUS CSATLAKOZÁS SZERELÉSE ÉS Ø 80 MM-ES MEREV FÜSTGÁZVEZETÉK A
KÉMÉNYAKNÁBAN 
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KONCENTRIKUS CSATLAKOZÁS SZERELÉSE ÉS Ø 80 MM-ES MEREV FÜSTGÁZVEZETÉK A
KÉMÉNYAKNÁBAN 
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• Határozza meg a beépítési helyet, majd
törje át a falat (a méretek a 44. oldalon
az 5.6. ábrán láthatók).

• Fúrjon egy lyukat a kéményakna hátsó
falába, majd rögzítse benne a
támasztókonzolt (1).

• Rögzítse a 90°-os kitámasztható
könyökcsövet (2) a támasztókonzol (1)
reteszelő-szerkezetéhez.

• 5 méterenként húzzon rá egy-egy
távtartót (3) a füstgázcsövekre.

• Egy kötél (5) segítségével annyira
eressze le az első füstgázcsövet (4),
hogy rádughassa a következő
füstgázcsövet (6).

☞ Ügyelni kell arra, hogy a füstgázcsövek
karmantyús oldala mindig felfelé
nézzen.

• Addig ismételje az újabb csövek
összedugását, amíg a legalsó csövet be
nem tudja dugni az átvezető
könyökcsőbe.

☞ A legfelső füstgázcsőnek nem lehet
karmantyúja. Tartsa be az 5.4. ábrán
megadott méreteket.

• Távolítsa el a kötelet a kéményaknából.

• A legfelső füstgázcsőnek nem lehet
karmantyúja.
Tartsa be az 5.4 ábra szerinti
méreteket.

• Távolítsa el a kötelet az aknából.
• Sorjázza le a füstgázcsövet.
• Az akna torkolatperemét szilikonnal (4)

tömítse.

• Szükség esetén csökkentheti az
aknafeltét (3) lábát (lefűrészelheti a
peremet). 

• Az aknafeltét lábát négy csavarral
rögzítse a torkolatperemre. 

• Ellenőrzés: Az aknafeltét lába felett (3)
60 mm-nek kell kiállnia (l. 5.5 ábrát).

• Az aknafeltét búráját (1) szorítsa rá a
merev füstgázcső felső végére, majd
nyomja rá szorosan.

5.3. ábra: A támasztókonzol és az átvezető könyökcső felszerelése, füstgázcsövek 
behelyezése a  kéményaknába
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60 mm

5.4a. ábra

5.4. ábra:  A kéményaknatető felszerelése
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5.5. ábra: Helyiséglevegőtől független üzemeltetés

Helyiséglevegőtől független

üzemeltetés

• Vágja le a kívánt hosszra a
füstgázcsövet (1), majd dugja bele az
átvezető könyökcsőbe.

• Vágja le a kívánt hosszra, majd a
füstgázcsövön keresztül addig tolja be
a levegőcsövet (2) a kéményaknába,
amíg az el nem éri az akna belső falát.

• Rögzítse habarccsal a levegőcsövet és
hagyja kikeményedni a habarcsot!
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5.6. ábra: Közvetlen bekötésű szerelés

Közvetlen bekötésű szerelés

• Szerelje fel a fali takarólemezt (3).

• Szerelje fel a fali gázkészülék
felfüggesztő-szerkezetét és arra a
készüléket (4).

• A csőszerelés megkezdése előtt
válassza ki a szükséges füstgáz-
szűkítőgyűrűt (35. oldal).

• A 35. oldalon ismertetett módon
szerelje be a füstgáz-szűkítőgyűrűt.

• A 36. oldalon ismertetett módon
szerelje rá a fali gázkészülékre a
készülékadaptert (5).

• Kösse össze a 87°-os könyökcsövet (6)
a készülékadapterrel.

• Kösse össze a 87°-os könyökcsövet (6)
a füstgázvezetékkel.

☞ Közvetlen bekötésű szerelésnél nem
használható a nyitható csőtoldat.

• A 26. oldalon ismertetett módon
levegőcső-bilinccsel kösse össze a 87°-
os könyökcsövet és a levegőcsövet.

KONCENTRIKUS CSATLAKOZÁS SZERELÉSE ÉS Ø 80 MM-ES MEREV FÜSTGÁZVEZETÉK A
KÉMÉNYAKNÁBAN 

aquaPLUS: * = 350,5 mm
** = 767,5 mm
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KONCENTRIKUS CSATLAKOZÁS SZERELÉSE ÉS Ø 80 MM-ES MEREV FÜSTGÁZVEZETÉK A
KÉMÉNYAKNÁBAN 
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5.7. ábra: Távolabbi bekötésű szerelés

Távolabbi bekötésű szerelés

• Szerelje fel a fali takarólemezt (3).

• Szerelje fel a fali gázkészülék
felfüggesztő-szerkezetét és arra a
készüléket (4).

• A csőszerelés megkezdése előtt
válassza ki a szükséges füstgáz-
szűkítőgyűrűt (35. oldal).

• A 35. oldalon ismertetett módon
szerelje be a füstgáz-szűkítőgyűrűt.

• A 36. oldalon ismertetett módon
szerelje rá a fali gázkészülékre a
készülékadaptert (5).

• Kösse össze a 87°-os könyökcsövet (6)
a készülékadapterrel.

• A karmantyúval ütközésig húzza rá a
nyitható csőtoldatot (7) a hosszabbító
csövekre (6).

☞ A csővezeték rögzítéséhez hosszabbító
csövenként legalább egy csőbilincset
szereljen fel.

• Kösse össze a hosszabbító csöveket (9)
a füstgázvezetékkel.

• Kösse össze a nyitható csőtoldatot (7)
a 87°-os könyökcsővel.

☞ Ez a hely később megbontási helyként
szolgál.

• A 26. oldalon ismertetett módon
levegőcső-bilincsekkel (8) kössön össze
minden megbontási helyet.

☞ A hosszabbító csövek és a
könyökcsövek beszerelésének
ismertetése a 46. és az azt követő
oldalakon található.

☞ Ha nem áll rendelkezésre kellően
magas felszerelési hely, akkor a fali
gázkészülékre fel lehet szerelni egy
60/100 mm méretű 87°-os
könyökcsövet (Nr. 303 808), majd
közvetlenül mögé a készülékadaptert
(Nr. 0020045709).

☞ A hosszabbító csövek és a
könyökcsövek beszerelésének
ismertetése a 44. és az azt követő
oldalakon található.
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HOSSZABBÍTÓ CSÖVEK SZERELÉSE

Hosszabbító csövek

beszerelése
A csöveket fűrésszel vagy lemezollóval
vágja le méretre.

☞ A levegő-/füstgázcsövek különböző
méretre vágásához történő leszerelés
elkerülése érdekében a hosszabbító
csöveket összeszereletlen állapotban
szállítjuk. Méretre vágásuk után a
levegő-/füstgázcsöveket rögzítse
egymáshoz (lásd a 6.2. ábrát), ehhez a
mellékelt csavarokat (3) a
levegőcsőben (2) lévő előfúrt furatokon
keresztül tegye be a füstgázcsövön (1)
található távtartóba.

Javaslat:
Először mindig a levegőcső* szükséges
hosszát (Llevegő) határozza meg, majd a
következő módon számítsa ki az ahhoz
tartozó füstgázcső hosszát (Lfüstgáz):

Lfüstgáz = Llevegő + 40 mm

Lfüstgáz = a füstgázcső hossza

Llevegő = a levegőcső hossza

* A levegőcső-hosszabbító minimális
hossza: 100 mm.

6.1. ábra: A csövek méretre vágása

☞ Beszerelés előtt sorjátlanítsa a
csöveket és törje le az éleket, nehogy
megsérüljenek a tömítések, a
keletkezett reszeléket pedig távolítsa el.

☞ Behorpadt vagy más módon
deformálódott, illetve megsérült
csöveket ne szereljen be
(tömítetlenséget okozhatnak).

☞ A csövek beszerelésekor feltétlenül
ügyeljen a tömítések helyes
elhelyezkedésére (sérült tömítéseket ne
szereljen be).

6.2. ábra: A füstgázcső kilazítása
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HOSSZABBÍTÓ CSÖVEK SZERELÉSE

505 295
510 300
515 305
520 310
525 315
530 320
535 325
540 330
545 335
550 340
555 345
560 350
565 355
570 360
575 365
580 370
585 375
590 380
595 385
600 390
605 395
610 400
615 405
620 410
625 415
630 420
635 425
640 430
645 435
650 440
655 445
660 450
665 455
670 460
675 465
680 470
685 475
690 480
695 485
700 490
705 495
710 500
715 505
720 510
725 515

200, 205 0
210, 0

> 210 bis Nem lehetséges
< 310 mm

310 100
315 105
320 110
325 115
330 120
335 125
340 130
345 135
350 140
355 145
360 150
365 155
370 160
375 165
380 170
385 175
390 180
395 185
400 190
405 195
410 200
415 205
420 210
425 215
430 220
435 225
440 230
445 235
450 240
455 245
460 250
465 255
470 260
475 265
480 270
485 275
490 280
495 285
500 290

Könyökcsövek beszerelése

Példa:

400 mm-es eltolással kívánja szerelni a
könyökcsöveket. Az alábbi táblázatból
ezzel az értékkel határozza meg a
levegőcső hosszát (= 190 mm).

6.3. ábra: 87°-os könyökcsövek beszerelése G
U

_L
A

Z
 10

2/
1H

U

730 520
735 525
740 530
745 535
750 540
755 545
760 550
765 555
770 560
775 565
780 570
785 575
790 580
795 585
800 590
805 595
810 600
815 605
820 610
825 615
830 620
835 625
840 630
845 635
850 640
855 645
860 650
865 655
870 660
875 665
880 670
885 675
890 680
895 685
900 690
905 695
910 700
915 705
920 710
925 715
930 720
935 725
940 730

6.1. táblázat:  Eltolási méretek 87°-os 
könyökcsövek esetén

Eltolás A levegőcső 
hossza

[mm] [mm]

Eltolás A levegőcső 
hossza

[mm] [mm]

Eltolás A levegőcső 
hossza

[mm] [mm]
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Könyökcsövek beszerelése

Példa:

300 mm-es eltolással kívánja szerelni a
könyökcsöveket.

Az alábbi táblázatból ezzel az értékkel
meghatározhatja a levegőcső hosszát 
(= 284 mm), valamint a magasságot 
(= 420 mm).
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 10
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U

6.4. ábra: 45°-os könyökcsövek beszerelése

90 0 210
100 0 220

> 100 bis Nem lehetséges
< 155 mm

160 86 280
170 100 290
175 108 295
180 115 300
185 122 305
190 129 310
195 136 315
200 143 320
205 150 325
210 157 330
215 164 335
220 171 340
225 178 345
230 185 350
235 192 355
240 199 360
245 207 365
250 214 370
255 221 375
260 228 380
265 235 385
270 242 390
275 249 395
280 256 400
285 263 405
290 270 410
295 277 415
300 284 420
305 291 425
310 298 430
315 306 435
320 313 440
325 320 445
330 327 450

Eltolás A levegőcső Magasság
hossza

[mm] [mm] [mm]

Eltolás A levegőcső Magasság
hossza

[mm] [mm] [mm]

6.2. táblázat: Eltolási méretek 45°-os könyökcsövek 
esetén

Eltolás A levegőcső Magasság
hossza

[mm] [mm] [mm]

335 334 455
340 341 460
345 348 465
350 355 470
355 362 475
360 369 480
365 376 485
370 383 490
375 390 495
380 397 500
385 405 505
390 412 510
395 419 515
400 426 520
405 433 525
410 440 530
415 447 535
420 454 540
425 461 545
430 468 550
435 475 555
440 482 560
445 489 565
450 496 570
455 504 575
460 511 580
465 518 585
470 525 590
475 532 595
480 539 600
485 546 605
490 553 610
495 560 615
500 567 620
505 574 625
510 581 630
515 588 635
520 596 640
525 603 645
530 610 650

535 617 655
540 624 660
545 631 665
550 638 670
555 645 675
560 652 680
565 659 685
570 666 690
575 673 695
580 680 700
585 687 705
590 695 710
595 702 715
600 709 720
605 716 725
610 723 730
615 730 735
620 737 740
625 744 745
630 751 750
635 758 755
640 765 760
645 772 765
650 779 770
655 786 775
660 794 780
665 801 785
670 808 790
675 815 795
680 822 800
685 829 805
690 836 810
695 843 815
700 850 820
705 857 825
710 864 830
715 871 835
720 878 840

HOSSZABBÍTÓ CSÖVEK SZERELÉSE
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A LEVEGŐ-/FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER TERVEZÉSE

Készülékadapter , párhuzamos

A levegő-/füstgázelvezető rendszer elemei Cikkszám

Készülékadapter

Hosszabbító cső, füstgázvezeték, 0,5 m – Ø 80 300833
(fehér)

303 815

Hosszabbító cső, füstgázvezeték, 1,0 m – Ø 80 300817
(fehér)

Hosszabbító cső, füstgázvezeték, 2,0 m – Ø 80 300832
(fehér)

Kondenzvíz-kifolyó, Ø 80 303 091
(fehér)

Könyökcső, füstgázvezeték, 45° – Ø 80 (fehér) 300834
(fehér)

Könyökcső, füstgázvezeték, 87° – Ø 80 (fehér) 300818
(fehér)

Nyitható csőtoldat (fehér) 303093
(fehér)

Szélfogó 300 941

Fali takarólemez 9477

Távtartók, Ø 80, (7 darab) 9494

Csőbilincsek, Ø 80 mm  (5 darab) 300 940

Kéményaknatető 303 963

Védőrács 300 712

Milyen tartozékok

szerelhetők be?

Az Ø 80 mm-es, elkülönítve szerelt
csővezetés a következő elemekből
készíthető el:

303 818
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Ellenőrző idom egyenes ellenőrző nyílással– Ø 80 (fehér) 303 092
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1.1. ábra: Hosszabbító csövek, Ø 80

45°

1.2. ábra: Könyökcsövek, Ø 80

Könyökcső, 45°, füstgázvezeték,  
Ø 80
Nr. 300 834 (fehér)

G
W

 14
0

8/
0

G
W

 14
0
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Hosszabbító cső, füstgázvezeték, 0,5 m,  
Ø 80
Nr. 300 833 (fehér)

Hosszabbító cső, füstgázvezeték, 1,0 m, 
Ø 80
Nr. 300 817 (fehér)

Hosszabbító cső, füstgázvezeték, 2,0 m, 
Ø 80
Nr. 300 832 (fehér)

1.3. ábra: Távtartó, Ø 80

Távtartó, Ø 80, (7 darab)
Nr. 9494

G
W

 14
12

/0

1.4. ábra: Kéményaknatető

Kéményaknatető
Nr. 303 963
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A LEVEGŐ-/FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER TERVEZÉSE
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A LEVEGŐ-/FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER TERVEZÉSE

1.6. ábra: Szélfogó

1.5. ábra: Nyitható csőtoldat

Nyitható csőtoldat
Nr. 303 093 (fehér)

Szélfogó
Nr. 300 941

Védőrács
Nr.r 303 712

☞ Akkor szükséges, ha a levegő-/
füstgázelvezetés járható helyeken és 
2 m-nél alacsonyabb magasságban
végződik.

1.7. ábra: Kondenzvíz-csapda, Ø 80

1.8. ábra: Védőrács G
W

 15
11

/0

Kondenzvíz-csapda,
füstgázvezeték, Ø 80
Nr. 303 091 (fehér)
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A LEVEGŐ-/FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER TERVEZÉSE

1.9. ábra: Ellenőrző idom egyenes 0,35 m

Ellenőrző idom egyenes 0,35 m
Nr. 303 092 (fehér)
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A LEVEGŐ-/FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER TERVEZÉSE

Milyen hosszú csőszakaszokat szabad összeszerelni?

Tartozékok 12 kW 20 kW 24 kW 28 kW
24 kW

turboTEC
pro

Csatlakozás Ø 80-as
füstgázvezetékre

helyiséglevegőtől függő

az egyenes füstgázcső-szakasz
megengedett max. hossza*)

33 m,
abból 

max. 30 m 
a függőleges

aknában

33 m,
abból 

max. 30 m 
a függőleges

aknában

33 m,
abból 

max. 30 m 
a függőleges

aknában

20 m,
abból 

max. 18 m 
a függőleges

aknában

28 m, 
abból

max. 25 m
a függőleges

aknában

Csatlakozás saválló anyagból
készült kéményre

helyiséglevegőtől függő

az egyenes füstgázcső-szakasz
megengedett max. hossza a
füstgáz-elvezető rendszer
függőleges részéig *)

a függőleges rész max.
magassága

33 m

külön kell
méretezni

33 m

külön kell
méretezni

33 m

külön kell
méretezni

20 m

külön kell
méretezni

28 m

külön kell
méretezni

Csatlakozás Ø 80-as
füstgázvezetékre 

Levegő koncentrikus aknán
keresztül

helyiséglevegőtől független

az egyenes levegő-/ füstgázcső-
szakasz megengedett max.
hossza*)

18 m,
abból 

max. 12 m 
a függőleges

aknában

18 m,
abból 

max. 12 m 
a függőleges

aknában

18 m,
abból 

max. 12 m 
a függőleges

aknában

14 m,
abból 

max. 12 m 
a függőleges

aknában

16 m,
abból

max. 12 m
a függőleges

aknában

Csatlakozás saválló anyagból
készült kéményre
Levegő másik aknán
keresztül**)

helyiséglevegőtől független

Lásd 6.1. ábra

a teljes egyenes csőszakasz
megengedett max. hossza a
füstgázelvezető rendszer
függőleges részéig*)

max. magasság a függőleges
aknában 

33 m

külön kell
méretezni

33 m

külön kell
méretezni

33 m

külön kell
méretezni

20 m

külön kell
méretezni

28 m

külön kell
méretezni

Csatlakozás Ø 80-as
füstgázvezetékre 

Levegő külső falon keresztül**)

helyiséglevegőtől független
Lásd 7.1. ábra

a teljes egyenes csőszakasz
megengedett max. hossza*)

33 m,
abból 

max. 30 m 
a függőleges

aknában

33 m,
abból 

max. 30 m 
a függőleges

aknában

33 m,
abból 

max. 30 m 
a függőleges

aknában

20 m,
abból 

max. 18 m 
a függőleges

aknában

28 m,
abból

max. 25 m
a függőleges

aknában

Ø 80-as füstgázvezeték külső
falon keresztül

Levegő külső falon keresztül**)

helyiséglevegőtől független
Lásd 8.1. ábra

a teljes egyenes csőszakasz
megengedett max. hossza*)

33 m 33 m 33 m 20 m 28 m

Csatlakozás füstgázelvezető
rendszerre, turbó üzemmódban

Levegő külső falon keresztül**)

helyiséglevegőtől független
Lásd 9.1. ábra

a teljes egyenes csőszakasz
megengedett max. hossza*)

33 m 33 m 33 m 20 m 28 m
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*) Minden beépített 90°-os könyökcsőnél
1,0 m-rel csökken a csőhossz.
Minden beépített 45°-os könyökcsőnél
0,5 m-rel csökken a csőhossz.

**) Nagyon alacsony külső hőmérséklet
esetén a levegőcső külső felületén
kondenzvíz csapódhat le, amely azután
a padlóra csepeg. A levegőcső
fektetésekor ügyeljen arra, hogy ez a
kondenzvíz ne okozhasson veszélyes
helyzeteket vagy zavarokat.

Párhuzamosan vezetett levegő-
és füstgázcső esetén üzem
közben a füstgázcső felülete
magas hőmérsékletre melegszik
fel.
Biztosítsa a füstgázcsövet
véletlen megérintés ellen.
Tartsa kellő távolságban az
éghető anyagokat a
füstgázcsőtől vagy más módon
gondoskodjon azok védelméről.
Tartsa be a vonatkozó
- országos építési rendeleteket.

A füstgázelvezető rendszer már
meglévő vagy újra tervezett
részeinek felhasználása esetén,
amelyeket a helyszínen fixen
beépítenek (például saválló
anyagból készült füstgázelvezető
rendszerek), azok alkalmasságát
újból igazoltatni kell.

☞ Hideg környezetben (< -15 °C) vagy a
szabadban fektetett füstgázcsövek
esetén megfelelő intézkedésekkel
(például a füstgázcsövek
szigetelésével) meg kell akadályozni a
füstgázcső lehűlését.

A LEVEGŐ-/FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER TERVEZÉSE
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A LEVEGŐ-/FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER TERVEZÉSE

1.11. ábra: A füstgázcső-szűkítőgyűrűk beszerelése

A füstgázcső-szűkítőgyűrűk

kiválasztása és beszerelése

A levegő-/füstgázelvezető rendszer
egyenértékű teljes hossza a bal oldali
táblázatnak megfelelően az egyenes
csőszakaszok összeadásából és a
könyökcsövek, mint alakos idomok
ellenállásaiból adódik ki.

A könyökcsövek ellenállásaként a
következő értékeket kell a vezetékhossz
értékéhez hozzáadni:

– 90°-os könyökcsövenként 1,0 m,

– 45°-os könyökcsövenként 0,5 m.

• A bal oldali táblázat alapján határozza
meg, hogy kell-e használnia az A, C
vagy az D jelű füstgázcső-
szűkítőgyűrűt.

Egyenértékű teljes hossz (beleértve a függőleges tetőátvezető rendszert, illetve a
vízszintes fali átvezető rendszert, a füstgázcsövet és a kéményaknát, valamint a
könyökcsöveket) 

Készülék-
teljesítmény 

12 kW 20 kW 24 kW 28 kW
24 kW

turboTEC pro

A szűkítő-gyűrű --- < 33,0 m --- --- < 6,0 m

C szűkítő-gyűrű --- --- < 18,4 m --- 6,0 - 11,0 m

D szűkítő-gyűrű --- --- > 18,4 m < 12,0 m 11,0 - 18,0 m

Nem kell 
szűkítő-gyűrű

--- --- --- >12,0 m 18,0 - 28,0 m
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2.1. ábra:  A készülékadapter felszerelése

Szerelés

☞ Kizárólag a fali gázkészülékkel együtt
szállított kondenzvíz-kifolyót és szifont
szabad használni.

• A csőszerelés megkezdése előtt
válassza ki a szükséges füstgáz-
szűkítőgyűrűt (55. oldal).

• Az 55. oldalon ismertetett módon
szerelje be a füstgáz-szűkítőgyűrűt.

• Dugaszolja a csatlakozóidomot (1) a
füstgázvezeték csatlakozójára. 

☞ Az adaptert a füstgázcső-rögzítő
segítségével falra kell felerősíteni. 

• Dugja bele a kondenzvíz-csapdát (2) a
készülékadapterbe (1).

• Húzza rá a kondenzvíz-tömlőt (3) a
kondenzvíz-kifolyóra, majd a bilinccsel (4)
biztosítsa az átvezetést.

• Szerelje fel a szifont (5) a falra. A
tömlőt elég a készülék alatt rögzíteni.

• Kösse össze a kondenzvíz-tömlőt (3) a
szifonnal.

• Kösse össze a szifont a házi szennyvíz-
lefolyóval. Ehhez ne használjon
vörösréz vagy sárgaréz elemeket. Az
engedélyezett anyagokat a vonatkozó
szabvány tartalmazza.

• Üzembe helyezés előtt töltse fel a
szifont vízzel.

A kondenzvíz-levezetést nem
szabad tömítetten csatlakoztatni
a szennyvíz-vezetékre, nehogy
káros hatások érjék a fali
gázkészüléket a szennyvíz-
rendszer felől!
A kondenzvíz-tömlőt (3) nem
szabad megtörni vagy
lerövidíteni!
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2.2. ábra:  A készülékadapter felszerelése LA
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A KÉSZÜLÉKADAPTER ÉS A SZIFON FELSZERELÉSE
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CSATLAKOZÁS Ø 80 MM-ES FÜSTGÁZVEZETÉKRE
HELYISÉGLEVEGŐTŐL FÜGGŐ ÜZEMMÓD

☞ Vegye figyelembe az 53. oldali
táblázatban meghatározott
maximális csőhosszakat.

A szereléshez szükséges tartozékok:

Készülékadapter, 60/80
Nr. 303 815,

Kondenzvíz-csapda
Nr. 303 091 (fehér),

87°-os könyökcső
Nr. 300 818 (fehér),

87°-os kitámasztható könyökcső
Nr. 9495,

Távtartó
Nr. 9494,

Kéményaknatető
Nr. 303 963.

☞ A levegő-/füstgázelvezető rendszer
elemeit lásd a 49. és az azt követő
oldalakon.

3.1. ábra: Csatlakozás Ø 80 mm-es 
füstgázvezetékre LA
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ur
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CSATLAKOZÁS Ø 80 MM-ES FÜSTGÁZVEZETÉKRE
HELYISÉGLEVEGŐTŐL FÜGGŐ ÜZEMMÓD

Szerelés

• A 41. oldalon ismertetett módon
szerelje be az átvezető könyökcsövet (1)
a fali gázkészülék felszerelési
helyiségéből a füstgáz elvezetésére
szolgáló kéményaknába.

• A 41. oldalon ismertetett módon
szerelje össze a füstgázelvezető
rendszert a kéményaknában, majd
szerelje fel a kéményaknatetőt.

• Szerelje fel a fali gázkészülék
felfüggesztő-szerkezetét és arra a
készüléket (2) (lásd a készülék szerelési
utasítását).

• A csőszerelés megkezdése előtt
válassza ki a szükséges füstgáz-
szűkítőgyűrűt (55. oldal).

• Az 55. oldalon ismertetett módon
szerelje be a füstgáz-szűkítőgyűrűt.

• Szerelje rá a fali gázkészülékre az 
Ø 60/80 mm-es készülékadaptert (4)
és a kondenzvíz-csapdát (6). A
kondenzvíz-tömlő és a szifon szerelését
az 56. oldalon ismertetett módon
végezze el.

• Dugja be a könyökcsövet (3) a
kondenzvíz-csapdába (6).

☞ Ha nem áll rendelkezésre kellően
magas szerelési hely, akkor a
kondenzvíz-csapdát (6) a
füstgázvezeték vízszintes részébe is be
lehet építeni, közvetlenül a könyökcső
mögé.

• Fontos: a könyökcsövek és a
hosszabbító csövek közé mindig
szereljen be nyitható csőtoldatot.

☞ Ezek a helyek később megbontási
helyként szolgálnak.

• A csővezeték rögzítéséhez hosszabbító
csövenként legalább egy csőbilincset
szereljen fel.

• Szerelje be a szükséges hosszabbító
csöveket (5).

☞ A megengedett max. csőhosszak az 53.
oldalon lévő táblázatban találhatók.

☞ A vízszintes elemeket szereléskor
egyszerűen össze kell dugni (nincsenek
menetes kötések).
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3.2. ábra: Szerelés

Figyelem:
A füstgázcső kondenzvíz-csapda felé való
lejtésének mértéke:  3°!
(3° a csöveknél méterenként kb. 50 mm
lejtésnek felel meg.)
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CSATLAKOZÁS SAVÁLLÓ ANYAGBÓL KÉSZÜLT KÉMÉNYRE 
HELYISÉGLEVEGŐTŐL FÜGGŐ ÜZEMMÓD

☞ Vegye figyelembe az 53. oldali
táblázatban meghatározott
maximális csőhosszakat.

A szereléshez szükséges tartozékok:

Készülékadapter, 60/80
Nr. 303 815,

Kondenzvíz-csapda
Nr. 303 091 (fehér),

87°-os könyökcső
Nr. 300 818 (fehér).

Figyelem:
A füstgázcső kondenzvíz-csapda felé való
lejtésének mértéke:  3°!
(3° a csöveknél méterenként kb. 50 mm
lejtésnek felel meg.)
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4.2. ábra: Szerelés

Szerelés
• A fali gázkészülék felszerelési

helyiségéből a füstgáz elvezetésére
szolgáló kéményaknába vezető
füstgázcsövet (1) a kémény gyártója
előkészítette.

• Szerelje fel a fali gázkészülék
felfüggesztő-szerkezetét és arra a
készüléket (2) (lásd a készülék szerelési
utasítását).

• A csőszerelés megkezdése előtt
válassza ki a szükséges füstgáz-
szűkítőgyűrűt (55. oldal).

• Az 55. oldalon ismertetett módon
szerelje be a füstgáz-szűkítőgyűrűt.

• Szerelje rá a fali gázkészülékre az
60/80 mm-es készülékadaptert (4) és a
kondenzvíz-csapdát (6). A kondenzvíz-
tömlő és a szifon szerelését az 56.
oldalon ismertetett módon végezze el.

• Dugja be a könyökcsövet (3) a
kondenzvíz-csapdába (6).

☞ Ha nem áll rendelkezésre kellően
magas szerelési hely, akkor a
kondenzvíz-csapdát (6) a
füstgázvezeték vízszintes részébe is be
lehet építeni, közvetlenül a könyökcső
mögé.

• Fontos: a könyökcsövek és a
hosszabbító csövek közé mindig
szereljen be nyitható csőtoldatot.

☞ Ezek a helyek később megbontási
helyként szolgálnak.

• A csővezeték rögzítéséhez hosszabbító
csövenként legalább egy csőbilincset
szereljen fel.

• Szerelje be a szükséges hosszabbító
csöveket (5).

☞ A megengedett max. csőhosszak az 53.
oldalon lévő táblázatban találhatók.

☞ A vízszintes elemeket szereléskor
egyszerűen össze kell dugni (nincsenek
menetes kötések).
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4.1. ábra: Szükséges tartozékok LA
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CSATLAKOZÁS Ø 80 MM-ES FÜSTGÁZVEZETÉKRE 
HELYISÉGLEVEGŐTŐL FÜGGETLEN ÜZEMMÓD, A LEVEGŐ KONCENTRIKUS KÉMÉNYAKNÁN
KERESZTÜL

A szereléshez szükséges tartozékok:

Készülékadapter, párhuzamos
Nr. 303 818,

Kondenzvíz-csapda
Nr. 303 091 (fehér),

87°-os könyökcső
Nr. 300 818 (fehér),

87°-os kitámasztható könyökcső
Nr. 9495,

Távtartó
Nr. 9494,

Kéményaknatető
Nr. 303 963,

Szélfogó
Nr. 300 941.

☞ A levegő-/füstgázelvezető rendszer
elemeit lásd a 49. és az azt követő
oldalakon.

☞ Vegye figyelembe az 53. oldali
táblázatban meghatározott
maximális csőhosszakat.

A fali gázkészülék bekötése

• A csőszerelés megkezdése előtt
válassza ki a szükséges füstgáz-
szűkítőgyűrűt (55. oldal).

• Az 55. oldalon ismertetett módon
szerelje be a füstgáz-szűkítőgyűrűt.

• Határozza meg a levegőcsatlakozó-
csonk (1) helyzetét, azaz balra vagy
jobbra.

• Helyezze rá a készülékadaptert a fali
gázkészülék levegő-/
füstgázcsatlakozójára, majd a mellékelt
csavarokkal (2) rögzítse azt.

• Dugja be a kondenzvíz-csapdát a
készülékadapter füstgázcsonkjába. A
kondenzvíz-tömlő és a szifon
szerelését az 56. oldalon ismertetett
módon végezze el.

☞ Ha nem áll rendelkezésre kellően
magas szerelési hely, akkor a
kondenzvíz-csapdát a füstgázvezeték
vízszintes részébe is be lehet építeni,
közvetlenül a könyökcső mögé.
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5.1. ábra: Csatlakozás Ø 80 mm-es 
füstgázvezetékre LA
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5.2. ábra:  A fali gázkészülék bekötése
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CSATLAKOZÁS Ø 80 MM-ES FÜSTGÁZVEZETÉKRE 
HELYISÉGLEVEGŐTŐL FÜGGETLEN ÜZEMMÓD, A LEVEGŐ KONCENTRIKUS KÉMÉNYAKNÁN

KERESZTÜL

Az égési levegő bevezetése a

kéményaknából

• A 41. oldalon ismertetett módon
szerelje be az átvezető könyökcsövet (1)
a fali gázkészülék felszerelési
helyiségéből a füstgáz elvezetésére
szolgáló kéményaknába.

• A 41. oldalon ismertetett módon
szerelje össze a füstgázelvezető
rendszert a kéményaknában, majd
szerelje fel a kéményaknatetőt.

• Határozza meg az égési levegő
bevezetésének helyét a kéményakna
falában (2), majd törje át a falat.

• Helyezze be a levegőcsövet (3) az
áttört nyílásba.

• Kívül és belül rögzítse habarccsal a
levegőcsövet, és hagyja kikeményedni a
habarcsot!

• Fali takarólemezzel (cikkszám: 9477)
rögzítse a levegőcsövet a
kéményaknán.

• Szerelje fel a fali gázkészülék
felfüggesztő-szerkezetét és arra a
készüléket (4) (lásd a készülék szerelési
utasítását).

• Dugja rá a levegőcsövek és a
füstgázcsövek könyökcsöveit (5) a
készülékadapter megfelelő
csatlakozócsonkjaira.
Ügyeljen arra, hogy ne cserélje fel a
csatlakozások levegő- és
füstgázoldalát!

• Fontos: a könyökcsövek és a
hosszabbító csövek közé mindig
szereljen be nyitható csőtoldatot.

☞ Ezek a helyek később megbontási
helyként szolgálnak.

• A csővezeték rögzítéséhez hosszabbító
csövenként legalább egy csőbilincset
szereljen fel.

• Szerelje be a szükséges hosszabbító
csöveket (6).

☞ A megengedett max. csőhosszak az 53.
oldalon lévő táblázatban találhatók.

☞ A vízszintes elemeket szereléskor
egyszerűen össze kell dugni (nincsenek
menetes kötések).
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5.3. ábra:  Az égési levegő bevezetése a kéményaknából

Figyelem:
A füstgázcső kondenzvíz-csapda felé való
lejtésének mértéke:  3°!
(3° a csöveknél méterenként kb. 50 mm
lejtésnek felel meg.)

LA
S 

 E
ur

o 
B

/S
 0

49
/0

806026_34_HU_032007.qxd  29.03.2007  10:37 Uhr  Seite 61



62

CSATLAKOZÁS SAVÁLLO ANYAGBOL KESZÜLI KÉMÉNYRE
HELYISÉGLEVEGŐTŐL FÜGGETLEN ÜZEMMÓD, A LEVEGŐ KÜLÖN AKNÁN KERESZTÜL
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Az égési levegő bevezetése

külön levegőaknából

☞ A füstgázelvezető rendszer függőleges
része depressziós szakasz, szükséges
esetben azt külön méretezni is kell 
(EN 13384-1).

• Dugja be a füstgázcsövet a
füstgázelvezető rendszer függőleges
részébe, majd a használt anyagnak
megfelelően tömítse az összekötés
helyét.

• Határozza meg az égési levegő
bevezetésének helyét a levegőakna
falában (2), majd törje át a falat.

• Helyezze be a levegőcsövet az áttört
nyílásba.

• Rögzítse habarccsal a levegőcsövet, és
hagyja kikeményedni a habarcsot!

• Szerelje fel a fali gázkészülék
felfüggesztő-szerkezetét és arra a
készüléket (4) (lásd a készülék
szerelési utasítását).

• Dugja rá a levegőcsövek és a
füstgázcsövek könyökcsöveit (5) a
készülékadapter megfelelő
csatlakozócsonkjaira.
Ügyeljen arra, hogy ne cserélje fel a
csatlakozások levegő- és
füstgázoldalát!

• Fontos: a könyökcsövek és a
hosszabbító csövek közé mindig
szereljen be nyitható csőtoldatot.

☞ Ezek a helyek később megbontási
helyként szolgálnak.

• A csővezeték rögzítéséhez hosszabbító
csövenként legalább egy csőbilincset
szereljen fel.

• Szerelje be a szükséges hosszabbító
csöveket (6).

☞ A vízszintes elemeket szereléskor
egyszerűen össze kell dugni (nincsenek
menetes kötések).

6.1. ábra: Az égési levegő bevezetése külön levegőaknából LA
S 

 E
ur

o 
B

/S
 0

50
/0

Figyelem:
A füstgázcső kondenzvíz-csapda felé való
lejtésének mértéke:  3°!
(3° a csöveknél méterenként kb. 50 mm
lejtésnek felel meg.)
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CSATLAKOZÁS Ø 80 MM-ES FÜSTGÁZVEZETÉKRE 
HELYISÉGLEVEGŐTŐL FÜGGETLEN ÜZEMMÓD,  A LEVEGŐ KÜLSŐ FALON KERESZTÜL

Az égési levegő bevezetése a

külső falon keresztül

• A 41. oldalon ismertetett módon
szerelje be az átvezető könyökcsövet (1)
a fali gázkészülék felszerelési
helyiségéből a füstgáz elvezetésére
szolgáló kéményaknába.

• A 41. oldalon ismertetett módon
szerelje össze a füstgázelvezető
rendszert a kéményaknában, majd
szerelje fel a kéményaknatetőt.

• Vágja le méretre, majd húzza rá az
átvezető könyökcsőre a füstgázcsövet
(7).

• A használt anyagnak megfelelően
tömítse a kéményaknában kiképzett
nyílást.

• Határozza meg az égési levegő
bevezetésének helyét a kéményakna
falában (2), majd törje át a falat.

• Helyezze be a levegőcsövet (3) az
áttört nyílásba.

• Kívül és belül rögzítse habarccsal a
levegőcsövet, és hagyja kikeményedni a
habarcsot!

• Fali takarólemezzel (cikkszám: 9477)
rögzítse a levegőcsövet a
kéményaknán.

• Szerelje fel a fali gázkészülék
felfüggesztő-szerkezetét és arra a
készüléket (4) (lásd a készülék szerelési
utasítását).

• Dugja rá a levegőcsövek és a
füstgázcsövek könyökcsöveit (5) a
készülékadapter megfelelő
csatlakozócsonkjaira.
Ügyeljen arra, hogy ne cserélje fel a
csatlakozások levegő- és
füstgázoldalát!

• Fontos: a könyökcsövek és a
hosszabbító csövek közé mindig
szereljen be nyitható csőtoldatot.

☞ Ezek a helyek később megbontási
helyként szolgálnak.

• A csővezeték rögzítéséhez hosszabbító
csövenként legalább egy csőbilincset
szereljen fel.

• Szerelje be a szükséges hosszabbító
csöveket (6).

☞ A vízszintes elemeket szereléskor
egyszerűen össze kell dugni (nincsenek
menetes kötések).
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7.1. ábra:  Az égési levegő bevezetése a külső falon keresztül LA
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Figyelem:
A füstgázcső kondenzvíz-csapda felé való
lejtésének mértéke:  3°!
(3° a csöveknél méterenként kb. 50 mm
lejtésnek felel meg.)
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KÜLSŐ FALON ÁTMENŐ Ø 80 MM-ES FÜSTGÁZVEZETÉK SZERELÉSE
HELYISÉGLEVEGŐTŐL FÜGGETLEN ÜZEMMÓD, A LEVEGŐ KÜLSŐ FALON KERESZTÜL
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8.1. ábra:  Az égési levegő bevezetése a külső falon keresztül

Az égési levegő bevezetése a

külső falon keresztül

• Határozza meg az égési levegő
bevezetésének helyét (2) és a füstgáz
elvezetésének helyét (1), majd törje át a
falat.

☞ Az égési levegő bevezető csövének és a
füstgázkivezető csőnek nem szabad
egymással szembe néző épületfalakra
torkollnia.

• Helyezze be a levegőcsövet és a
füstgázcsövet az áttört nyílásokba.

☞ A szélfogó felszerelhetősége érdekében
a füstgázcső, illetve a levegőcső
torkolatának legalább 3 cm-re ki kell
állnia a külső falból!

• Kívül és belül rögzítse habarccsal a
füstgázcsövet és a levegőcsövet, majd
hagyja kikeményedni a habarcsot!

• Egy-egy fali takarólemezzel (cikkszám:
9477) kívül és belül rögzítse a
levegőcsövet és a füstgázcsövet a fal
homlokzati oldalán.

• Szerelje fel a szélfogót (3) a
levegőcsőre és a füstgázcsőre.

• Szerelje fel a fali gázkészülék
felfüggesztő-szerkezetét és arra a
készüléket (4) (lásd a készülék szerelési
utasítását).

• Dugja rá a levegőcsövek és a
füstgázcsövek könyökcsöveit (5) a
készülékadapter megfelelő
csatlakozócsonkjaira.
Ügyeljen arra, hogy ne cserélje fel a
csatlakozások levegő- és füstgázoldalát!

• Fontos: a könyökcsövek és a
hosszabbító csövek közé mindig
szereljen be nyitható csőtoldatot.

☞ Ezek a helyek később megbontási
helyként szolgálnak.

• A csővezeték rögzítéséhez hosszabbító
csövenként legalább egy csőbilincset
szereljen fel.

• Szerelje be a szükséges hosszabbító
csöveket (6).

☞ A vízszintes elemeket szereléskor
egyszerűen össze kell dugni (nincsenek
menetes kötések).
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Figyelem:
A füstgázcső kondenzvíz-csapda felé való
lejtésének mértéke:  3°!
(3° a csöveknél méterenként kb. 50 mm
lejtésnek felel meg.)
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9.1. ábra:  Az égési levegő bevezetése a külső falon keresztül

Az égési levegő bevezetése a

külső falon keresztül

☞ A füstgázelvezető rendszer függőleges
részé depressziós szakasz, szükséges
esetben azt külün méretezni is kell 
(DIN 4705).

• Dugja be a füstgázcsövet (1) a
füstgázelvezető rendszer függőleges
részébe, majd a használt anyagnak
megfelelően tömítse az összekötés
helyét.

• Határozza meg az égési levegő
bevezetésének helyét a falban (2), majd
törje át a falat.

• Helyezze be a levegőcsövet az áttört
nyílásba.

☞ A szélfogó felszerelhetősége érdekében
a levegőcső torkolatának legalább 
3 cm-re ki kell állnia a külső falból!

• Rögzítse habarccsal a levegőcsövet,
majd hagyja kikeményedni a habarcsot!

• Egy-egy fali takarólemezzel (cikkszám:
9477) kívül és belül rögzítse a
levegőcsövet a fal homlokzati oldalán.

• Szerelje fel a szélfogót (3).
• Szerelje fel a fali gázkészülék

felfüggesztő-szerkezetét és arra a
készüléket (4) (lásd a készülék szerelési
utasítását).

• Dugja rá a levegőcsövek és a
füstgázcsövek könyökcsöveit (5) a
készülékadapter megfelelő
csatlakozócsonkjaira.
Ügyeljen arra, hogy ne cserélje fel a
csatlakozások levegő- és
füstgázoldalát!

• Fontos: a könyökcsövek és a
hosszabbító csövek közé mindig
szereljen be nyitható csőtoldatot.

☞ Ezek a helyek később megbontási
helyként szolgálnak.

• A csővezeték rögzítéséhez hosszabbító
csövenként legalább egy csőbilincset
szereljen fel.

• Szerelje be a szükséges hosszabbító
csöveket (6).

☞ A vízszintes elemeket szereléskor
egyszerűen össze kell dugni (nincsenek
menetes kötések).
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Figyelem:
A füstgázcső kondenzvíz-csapda felé való
lejtésének mértéke:  3°!
(3° a csöveknél méterenként kb. 50 mm
lejtésnek felel meg.)

CSATLAKOZÁS DEPRESSZIÓS FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZERRE 
HELYISÉGLEVEGŐTŐL FÜGGETLEN ÜZEMMÓD,  A LEVEGŐ KÜLSŐ FALON KERESZTÜL
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