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1 Biztonsag

1.1 Tevékenységre vonatkoz6
figyelmeztetések

A miveletekre vonatkozoé figyelmeztetések
osztalyozasa

A miveletekre vonatkozo figyelmeztetések
osztalyozasa az alabbiak szerint figyelmez-
tetd abrakkal és jelz6szavakkal a lehetséges
veszély sulyossaga szerint torténik:

Figyelmeztetd jelzések és jelzé6szavak
Veszély!

Kbézvetlen életveszély vagy sulyos
személyi sérlilések veszélye
Veszély!

Aramtés miatti életveszély
Figyelmeztetés!

Kénnyebb személyi sérllés veszélye
Vigyazat!

Anyagi és kornyezeti karok kocka-
zata

=P B P

1.2

Szakszeritlen vagy nem rendeltetésszeri
hasznalat esetén a felhasznal6 vagy harma-
dik személy testi épségét és életét fenyegetd
veszély allhat fenn, ill. megsérulhet a termék,
vagy mas anyagi karok is keletkezhetnek.

Rendeltetésszer(i hasznalat

A termékek gazuzemd, atfolyds rendszer
vizmelegitd készulékek és ennek a funkcio-
nak megfeleléen melegvizkészitésre tervez-
ték Oket.

A rendeltetésszer( hasznalat a kovetkezdket
jelenti:

— atermék és a berendezés tovabbi kom-
ponenseihez mellékelt kezelési utasitasok
betartasa

— az utmutatokban feltlintetett ellenérzési és
karbantartasi feltételek betartasa.

Nyolc éves, vagy annal id6sebb gyermekek,
valamint csokkent fizikai, szenzoros vagy
mentalis képesség, vagy tapasztalattal és
ismeretekkel nem rendelkez6 személyek fel-
ugyelettel hasznalhatjak a terméket, vagy ab-
ban az esetben, ha kioktattak oket a termék
biztonsagos hasznalatara és a termék hasz-
nalatabodl fakado veszélyekre. A gyermekek
a termékkel nem jatszhatnak. A tisztitasi és
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karbantartasi munkalatokat gyermekek felu-
gyelet nélkil nem végezhetik.

A jelen utmutatoban ismertetett hasznalat-

tol eltérd vagy az azt meghaladd hasznalat
nem rendeltetésszer(i hasznalatnak mindsdl.
Nem rendeltetésszerl hasznalatnak minésul
a termék a termék minden kdzvetlen kereske-
delmi és ipari célu hasznalata.

Figyelem!

Minden, a megengedettél eltéré hasznalat
tilos.

1.3 Altalanos biztonséagi utasitasok
1.3.1 A telepitést csak szakember végezze

A termék telepitését, ellenbrzését, karbantar-
tasat és javitasat, valamint a gaz beallitasait
€s a gaz atallitasat csak szakemberek végez-
hetik el.

1.3.2 Hibas kezelés miatti veszély

A hibas kezeléssel sajat magat vagy masokat
veszélyeztethet, és anyagi karokat okozhat.

» Gondosan olvassa végig a szdban forgd
utmutatot, és az 6sszes kapcsolddo doku-
mentumot, kiléndésen a "Biztonsag" cimi
fejezetet és a figyelmeztetd informaciokat.

» Csak a kovetkezd, ,Uzemeltetési” utmuta-
téban leirt miveleteket hajtsa végre.

1.3.3 A szivargb gaz életveszélyt jelent

Ha az éplletben gazszag érezhet6:

» Kertlje el, hogy a helyiségben gazszag
keletkezhessen.

» Nyissa ki az ajtokat és ablakokat és gon-
doskodjon huzatrél.

» Kertlje nyilt lang (pl. 6ngyu;jto, gyufa)
hasznalatat.

» Tilos a dohanyzas.

» Ne hasznaljon villamos kapcsolot, halé-
zati csatlakozédugot, csengét, telefont és
egyeb hangszoéros kaputelefont az épllet-
ben.

» Zarja el a gazoéra gazcsapjat vagy a koz-
ponti gazelzard csapot.

» Feltétlenul telepitsen gazelzaré csapot a
termék elott.

» Kopogassal vagy hangos szoval figyel-
meztesse a haz lakait.



» Haladéktalanul hagyja el az éplletet és
akadalyozza meg, hogy masok bemenje-
nek.

» Amint kijutott az épuletbdl, értesitse a tlz-
oltokat és a renddrséget.

» Ertesitse a gazszolgaltaté vallalat igyele-
tét egy, az épuleten kivil elhelyezett tele-
fonkészulékrol.

1.3.4 Eldugult vagy tomortelen égéstermék
vezeték miatti életveszély

Ha az épuletben égéstermék szag érezhetd:

» Nyisson ki minden hozzaférhetd ajtot es
ablakot, és gondoskodjon huzatrél.

» Kapcsolja ki a terméket.

» Ertesitsen egy szakembert.

1.3.5 A robbanékony és lobbanékony
anyagok életveszélyt jelentenek

» Ne hasznalja a terméket robbanékony
vagy lobbanékony anyagokat (pl. benzin,
papir, festékek) tarold helyiségekben.

1.3.6 Eletveszély a terméken, vagy a termék
kérnyezetében végzett médositasok
miatt

» Semmiképpen ne tavolitsa el, ne hidalja at,
vagy ne blokkolja a biztonsagi berendezé-
seket.

» Ne manipulalja a biztonsagi berendezése-
ket.

» Ne rongalja meg és ne tavolitsa el a ré-
szegységek plombait.

» Ne végezzen médositasokat:

— a készlléken

— agaz- és vizellato vezetéken, az égést
taplalo levegb vezetéken, az aramellata-
son

— ateljes égéstermék elvezetd rendsze-
ren

— a biztonsagi szelepen

— alefoly6 vezetékeken

— azokon az épitészeti adottsagokon,
amelyek befolyasolhatjak a termék
Uzembiztonsagat

1.3.7 Mérgezés veszélye az égési levegd
nem medfelel6 hozzavezetése miatt

Feltétel: A helyiség levegojétél figgd tze-
meltetés

» Biztositsa a megfelel6 mennyiségil égési
levegb hozzavezetéseét.

1.3.8 Korrézié okozta karosodas veszélye a
helyiség nem megfelel6 levegbje vagy
a rossz égési levegb miatt

A spray-k, oldészerek, klortartalmu tisztitd-
szerek, festékek, ragasztok, ammoniavegyu-
letek, porok és hasonldk a termék, ill. a le-
vegb-égéstermék elvezetd vezeték korrozio-
jat okozhatjak.

» Biztositsa, hogy az égéshez hasznalt le-
vegd vezetékébe ne kertlhessen fluor,
klér, kén, porok stb.

» Gondoskodjon réla, hogy a felallitas he-
lyén ne taroljanak vegyi anyagokat.

1.3.9 Sérilésveszély és anyagi kar
kockazata szakszeritlen vagy el nem
végzett karbantartas és javitas miatt

» Soha ne kisérelje meg sajat maga elvé-
gezni a termék karbantartasat vagy javita-
sat.

» Az Uzemzavarokat és karokat mindig hala-
déktalanul javittassa ki egy szakemberrel.

» Tartsa be az el6irt karbantartasi id6ket.

1.3.10 Egési vagy forrazasi sériilések
veszélye a forré alkatrészek miatt

A termék bizonyos részei tzem kdzben felfor-
rosodnak.

» A terméket és alkatrészeit csak akkor
érintse meg, ha azok lehltek.

1.3.11 Anyagi kar kockazata a sav miatt

» Tavolitsa el a termékbél az elhasznalt ele-
meket, és szakszerlien artalmatlanitsa
azokat.

» Ha a terméket hosszabb ideig nem hasz-
nalja, vegye ki belble az elemeket.

1.3.12 Eletveszély hianyzé biztonsagi
berendezések miatt

A hianyzo biztonsagi berendezések miatt (pl.
biztonsagi szelep, tagulasi tartaly) életveszé-

Kezelési utmutaté 0020271882_01



lyes forrazasokhoz és egyéb sérilésekhez
vezethetnek, pl. robbanasok miatt.

» Kérje ki egy szakember tanacsat a bizton-
sagi berendezések miikddésével és elhe-
lyezésével kapcsolatban.
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2 Megjegyzések a dokumentacidhoz

2.1 Tartsa be a jelen Gtmutatéhoz kapcsolédé
dokumentumokban foglaltakat

» Feltétlenll tartson be minden, a rendszer részegységei-
hez tartozo lUzemeltetési Utmutatot.

2.2 A dokumentumok megérzése

» Tovabbi hasznalat céljabol érizze meg ezt az utmutatot,
valamint az 8sszes kapcsolodd dokumentumot.

2.3 Az Gutmutatd érvényessége

Ez az utmutaté kizarolag az alabbiakra érvényes:

Termék — cikkszam

MAG mini 114/1 I(H-HU) 0010022600

MAG 144/1 I(H-HU)

0010022605

3 Atermék leirasa

3.1 Adatok az adattablan

Az adattabla gyarilag eldl, az aramlasbiztositon, a termék
burkolata alatt van elhelyezve.

Adatok az adattab- | Jelentés

lan

MAG Termékkategoria

11/14 Teljesitmény I/perc egységben

-4/1 Kéménycsatlakozas/termékgeneracio

| Elektromos gyujtassal és elemmel

atmoMAG Terméksor

B11 BS tipus Engedélyezett készllék tipus

kat. | Egygazos késziilék

II. kategdria Tobbféle gazhoz alkalmas készilék

2H 3P Gazkategoria

G20/31 Engedélyezett gazfajtak csatlakozasi

nyomasokkal

Prom Maximalis hételjesitmény

Prin Minimalis hételjesitmény

Qrom. Maximalis héterhelés

Quin Minimalis héterhelés

Py max. Maximalisan megengedett viznyomas

Sorozatszam 7-16. szamjegy = a termék cikkszama
6

3.2 Kezelbelemek

1 Térfogataram-va-
laszto/Hémeérséklet-
valasztd

2 Teljesitmény-forgo-
kapcsolo (10 fokozat,
50-100%)

o O B~ W

3.3 LED-ellenérzdlampa

Fékapcsold
LED-ellenérzélampa
Kezelémezd

Kémlelbnyilas

Funkcié Jelentés

LED-ellenérzé- Mikodik az ég6

lampa vilagit

(kék)

LED-ellenér- Zavar

z6lampa villog

(piros)

LED-ellenér- Az elem fesziiltsége tul kicsi ahhoz,
z6lampa villog hogy révid idén belil megbizhato
(kék) Uzembe helyezést biztositson.

34  CE-jeldlés

q

A CE-jeldlés dokumentélja, hogy a termékek a megfeleléségi
nyilatkozat alapjan megfelelnek a vonatkozé iranyelvek alap-

vetd kdvetelményeinek:.

A megfeleléségi nyilatkozat a gyarténal megtekinthetd.
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4  Uzemeltetés
Figyelmeztetés!
Forré viz okozta forrazasveszély all fenn!
A rosszul beallitott melegviz-hd6mérsékletek
és a forr6 viz a vezetékekben forrazasi séri-
léseket okozhatnak.

» Ellenérizze a melegviz-hdmérsékletet a
kezével.

Figyelmeztetés!

Egés veszélye a kémleldnyilas kdzvetlen
érintése esetén!

» Kertlje a hévezetd kémlelbnyilas kozvet-
len érintését.

Vigyazat!
Anyagi kér kockazata a megszakitott vizel-
latas miatt!

» Gondoskodjon megszakitasmentes vizel-
latasrol.

4.1 Szekrénybe torténd telepités

A termék szekrényben torténd elhelyezése esetén a burko-
latnak teljesitenie kell a kivitelezési eléirasokat.

Amennyiben a terméket szekrényben szeretné elhelyezni,
kérje ki a szakszerviz tanacsat. Semmi esetre se készitse el
Onmaga a termék kiilsé burkolatat.

4.2 Az Gzembe helyezés elékészitése

1.  Kérje meg a termék telepitését végz4 szakembert,
hogy mutassa meg az elzaré szerelvények elhelyez-
kedését, valamint magyarazza el azok kezelését.

2.  Nyissa ki Uitk0zésig a gaz elzaroécsapjat.
3. Nyissa ki a helyszinen biztositott hidegvizelzar6 szele-
pet.

4.3 A termék lizembe helyezése

» Csak akkor helyezze lizembe a terméket, ha a burkolat
teljesen zarva van.
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4.4 A termék bekapcsolasa

1. Nyomja meg a fékapcsolot (1) ugy, hogy bereteszeljen.
2.  Forgassa el a teljesitmény-forgokapcsolot (2) a kivant
fokozatba.
< A termék Uzemkész.

i

Tudnivald

Ha tomitetlenséget vesz észre a termék

és vételezb hely kdzotti melegvizvezeték
tartomanyaban, azonnal zarja el a telepités
soran elhelyezett hidegvizelzaro szelepet.
Sziintettesse meg a tdmitetlenséget szak-
emberrel.

45 Melegviz vételezés

1. Nyissa ki a melegvizcsapot a vételez6 helyen.
< A termék automatikusan Gzembe lép.
< Ha a termék Gizemben van, a LED-ellenérzélampa
kéken vilagit.

Feltétel: Nincs melegvizszallitas.

» Bizonyosodjon meg arrol, hogy adott esetben a meleg-
vizcsap elé felszerelt elzarészelep teljesen ki van nyitva.

» Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a termék fékapcsoloja be
van reteszelve.

» Szerelje le a melegvizcsapba épitett szlrét, és ellend-
rizze a szlir6 elszennyezddését és vizkdvesedését.

» Tavolitsa el a szlr6ben 1évé vizkovet vizkdolddszerrel.

N

Zarja el a melegvizcsapot a vételezd helyen.

< A termék automatikusan tizemen kivil helyezi ma-
gat.



46 A hasznalati melegviz-hémérséklet beallitasa

1.  Forgassa el a hdmérséklet-valasztot (1) az dramutato
jarasaval megegyezd iranyban a melegviz-térfogata-
ram csokkentéséhez.

— Ez befolyasolja (n6veli) a melegviz-hdmérsékletet.

2.  Forgassa el a teljesitmény-forgékapcsolét (2) az 6ra-
mutaté jarasaval ellentétes iranyban az égo teljesitmé-
nyének noveléséhez.

— Ez noveli a melegviz-hémérsékletet.

3.  Forgassa el a h6mérséklet-valasztot (1) az dramutato
jarasaval ellentétes iranyban a melegviz-térfogataram
noveléséhez.

— Ez befolyasolja (csokkenti) a melegviz-hémérsékle-
tet.

4. Forgassa el a teljesitmény-forgékapcsolét (2) az éra-
mutaté jarasaval megegyez6 iranyban az égo teljesit-
meényének csokkentéséhez.

— Ez csokkenti a melegviz-h6mérsékletet.

i

Tudnival6

Ha néveli a melegviz térfogataramat, és a
teljesitmény-forgdkapcsolot az ora jarasaval
ellentétes iranyba elforgatja, akkor a gazfo-
gyasztas megnd.

4.7

A teljesitmény-forgdkapcsold elévalasztott tartomanya és a
termék lehetd legkisebb teljesitménye (kb. 35%) kozotti tar-
tomanyban az égé teljesitménye (gazhozam) automatikusan
folyamatosan a melegviz-térfogataramhoz igazodik. llyen
modon a melegviz-hémérséklet allandé szinten marad.

Modulacié

5 Zavarelharitas

5.1 Hiba felismerése és elharitasa

» Az lzemzavart optikailag a (pirosan villogé) LED-ellendr-
z6lampa jelzi. Az Gizemeltetd kizardlag a fliggelékben ta-
lalhato tablazat szerinti izemzavarokat harithatja el.

» Ha a termék a tablazat alapjan elvegzett ellenérzés elle-
nére sem mikodik megfeleléen, akkor a probléma elhari-
tasahoz forduljon szakemberhez.

5.2

Ha a terméket egy biztonsagi berendezés blokkolta, varjon
kb. 10 percet, és azutan haritsa el a termék hibait. A termék
csak a hibaelharitas utan gyujthaté be ismét automatikusan.

A termék hibaelharitasa

» Haritsa el a termék hibait a kdvetkezdk szerint:

— Zarja el a vizcsapot.
— Nyissa ki ismét a vizcsapot.
— Ne mikdédtesse a fékapcsolot.

» Haritsa el a termék hibait alternativaként a kdvetkez6k

szerint:

— Hagyja nyitva a vizcsapot.

— Nyomja meg kétszer a fékapcsolot, a termék ki- és
ujboli bekapcsolasahoz.

» Ha a hibaelharitas nem sikeril vagy a terméket ismét
blokkolja egy biztonsagi berendezés, akkor a zavarelhari-
tas céljabdl forduljon szakemberhez.

» A terméket csak akkor vegye ismét lizembe, ha az lizem-
zavart egy szakember elharitotta.

53 Elemcsere

1.  Kapcsolja ki a terméket a fékapcsoléval, vagy ne véte-
lezzen melegvizet.

Veszély!
A Robbanasveszély felheviilt elemek miatt!

A kisUlt elemek feldltés vagy felheviilés miatt
felrobbanhatnak.

» Ne toltse fel a kistlt elemeket.

» Biztositsa, hogy az elemek ne keriljenek
tlizbe vagy egyéb maédon ne heviiljenek
fel.
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2.

6

6.1

Nyissa ki az elemrekesz (1) fedelét.

i

Tudnivalé

Az elemrekesz az ellilsd burkolat leszere-
|ése nélkll hozzaférhetd.

Veszély!
Eletveszély a nem megfeleld elemek/akkuk
miatt!

Ha nem megfelel6 elem-/akkumulatortipusra
cserélik az elemeket/akkumulatorokat, akkor
robbanasveszély all fenn.

» Az elemek/akkumulatorok cseréje esetén
ugyeljen a megfeleld elem-/akkumulatorti-
pusra.

» A hasznalt elemeket/akkumulatorokat a
jelen utmutatéban szerepl6 eléirasoknak
megfeleléen artalmatlanitsa.

Vegye ki a régi elemet (2), és helyezzen be (j elemet
az elemrekesz fedelében lathatd jelzés szerint.

i

Tudnival6
Kizarolag D/LR20 tipusu elemet hasznaljon.
Ne hasznaljon Ujratolthetd elemeket.

Apolas és karbantartas

Karbantartas

A termék tartds izemképességének és lizembiztonsaganak,
megbizhatdésaganak és hosszu élettartamanak feltétele a
szakember altal elvégzett évenkénti ellenérzés és kétéven-
kénti karbantartas. A fellilvizsgalat eredményeitél fliggéen
korabbi karbantartas valhat sziikségessé.

6.2

>

>

A termék apolasa

A burkolatot kevés, oldoszermentes tisztitoszerrel atita-
tott, nedves kenddvel tordlje le.

Ne hasznaljon spray-t, surolészereket, mosogatoszere-
ket, olddszer- vagy klortartalmu tisztitoszereket..

0020271882_01 Kezelési utmutato

7

71

Uzemen kiviil helyezés

A termék atmeneti izemen kiviil helyezése

e

>
>

>

7.2

>

7.3

Mikodtesse a fékapcsolot (1).
Zarja el a helyszinen biztositott gazelzaré csapot.

< A gazuzemd atfolyds rendszer( vizmelegité készilék
égobjéhez a gazbevezetés most el van zarva.

Zarja el a hidegvizelzaré-szelepet.

A termék végleges izemen Kiviil helyezése

A termék végleges Gzemen kivil helyezését bizza szak-
emberre.

Magatartas fagyveszély esetén

®

Fagyveszély esetén a terméket védeni kell a befagyastol.
Ehhez gazliizem( atfolyds rendszerl vizmelegitd késziiléket
le kell Uriteni.

»

Atmenetileg helyezze (izemen (-~ Oldal: 9) kiviil a termé-
ket.

Lazitsa meg a lelritécsavart (1) a témitégydrdvel.

Nyissa ki a termékhez csatlakoztatott 6sszes melegviz-
vételezd szerelvényt, hogy a termék és a vezeték telje-
sen leuriljenek.

Hagyja nyitva a melegviz-vételez6 szerelvényeket és az
Uritécsavart, amig a terméket a fagyveszély elmulta utan
ismét izembe helyezi.

A késdébbi feltdltéskor csak azutan helyezze ismét
lizembe a terméket, ha a telepités soran elhelyezett
hidegvizelzaro6 szelep kinyitasa utan a viz buborékmente-
sen Iép ki a kinyitott melegviz-vételez6 szerelvényeknél.



8 Ujrahasznositas és artalmatlanitas

» A csomagolas artalmatlanitasat bizza a terméket telepitd
szakemberre.

Termék artalmatlanitasa

mmm Amennyiben a terméket ezzel a jelzéssel lattak el:

» A terméket tilos a haztartasi hulladékkal egyiitt artalmat-
lanitani.

» Ehelyett adja le a terméket egy elektromos és elektroni-
kus késziilékekre szakosodott gydijtéhelyen.

Elemek/akkumulatorok artalmatlanitasa

)¢

mmm Ha a termék olyan elemeket/akkukat tartalmaz, ame-
lyek ezzel a jelzéssel vannak ellatva:

» Ebben az esetben az elemeket/akkumulatorokat az azok
szamara létrehozott gydijtéhelyen artalmatlanitsa.
< El6feltétel: Az elemek/akkumulatorok roncsolasmen-
tesen eltavolithatdk a termékbdl. Kilénben a termék-
kel egyutt keriilnek artalmatlanitasra.
» A torvényi el@irasok szerint a hasznalt elemek visszavé-
tele kotelez6, mivel az elemek/akkumulatorok az egész-

ségre és a kornyezetre karos anyagokat tartalmazhatnak.

9 Garancia és vevészolgalat

9.1 Garancia

A készillékre a jotallasi jegyben megjelolt feltételek szerint
gyari garanciat biztositunk. Gyari garanciat csak akkor valla-
lunk, ha a készUlék szerelését és izembehelyezését gazké-
szlilék szerelésére jogosult szakember végezte (nem sziik-
séges, hogy az lizembehelyez6 a Vaillant altal feljogositott
és a Vaillant Partner cimjegyzékben szerepl6é szakember le-
gyen). Megszinik a gyari garancia, ha a gazkésziiléken nem
feljogositott szerviz végzett munkat, vagy a késziilékbe nem
eredeti Vaillant alkatrészeket épitettek be, illetve ha a kar-
bantartast nem rendszeresen, vagy nem szakszerien vé-
gezték el! A felszerelést, a szerelés atvételét, az lzembehe-
lyezést és a beszabalyozast a garanciajegyen hitelt érdem-
I6en, cégszerlien dokumentalni kell. A szerelési utasitas fi-
gyelmen kivll hagyasa miatt bekdvetkezé karokért nem val-
lalunk felel6sséget!

9.2 Vevészolgalat

Javitasi és felszerelési tanacsért forduljon a Vaillant kbzponti
képviseletéhez, amely sajat markaszervizzel és szerz6dott
Vaillant Partnerhalézattal rendelkezik. Megsziinik a gyari ga-
rancia, ha a késziléken nem a Vaillant Markaszerviz vagy

a javitasra feljogositott Vaillant Partnerszerviz végzett mun-
kat, illetve ha a készulékbe nem eredeti Vaillant alkatrésze-
ket épitettek be!
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Melléklet

A Zavarelharitas

Zavar

Lehetséges kivalté ok

Intézkedés

A termék nem m(kodik. A LED

Elem lemerlt

1.

Cserélje ki az elemet.

nem vilagit. 2. Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a hidegvizelzaré szelep
nyitva van.
A LED a vételezés befejezése Az elem toltéttsége tul kicsi » Cserélje ki az elemet.
utan 10 percig kéken villog.
Hangos begyuijtas.
A termék nem helyezhetd A gazbevezetés megszakadt. 1. Biztositsa a gazbevezetést.
lzembe. A LED a vételezés 2. Cseppfolyos gaz esetén: Cserélje ki az Ures gazpalackot teli
befejezése utan 10 percig gazpalackra.
pirosan villog. 3. Bizonyosodjon meg arrél, hogy az elzarészelep nyitva van a
gazcsatlakozasnal.
Levegd van a gazbevezet6 ve- | 1. Nyissa ki és zarja el tdbbszor a vizcsapot, hogy eltavolitsa a
zetékben. leveg6t a gazbevezetésnél.
2. Amennyiben az Uzemzavar tovabbra is fennall, bizzon meg
szakembert a probléma megsziintetésével.
A termék az lizemeltetés koz- A gazbevezetés megszakadt. 1. Biztositsa a gazbevezetést.
ben kikapcsol. A LED pirosan 2.  Cseppfolyos gaz esetén: Cserélje ki az lires gazpalackot teli
villog. gézpalackra.
3. Bizonyosodjon meg arrdl, hogy az elzarészelep nyitva van a
gazcsatlakozasnal.
Levegd van a gazbevezetd ve- 1. Nyissa ki és zarja el tobbszor a vizcsapot, hogy eltavolitsa a
zetékben. leveg6t a gazbevezetésnél.
2. Amennyiben az (izemzavar tovabbra is fennall, bizzon meg
szakembert a probléma megszintetésével.
Az elem toltottsége tul kicsi. A 1. Bizonyosodjon meg arrél, hogy a hidegvizelzaré szelep
terméket egy biztonsagi beren- zarva van.
dezés kikapcsolta. 2. Cserélie ki az elemet.
3. Varjon 10 percet, azutan ismét vegye lizembe a terméket.

Amennyiben az (izemzavar tovabbra is fennall, bizzon meg
szakembert a probléma megszintetésével.
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